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1-. CONTEXTO Y OBJETO DEL ESTUDIO 

En 2022 finalizó la ampliación de la planta depuradora de Cintruénigo, que 

ha permitido triplicar su capacidad alcanzando los 240 l/s. Dentro de esta 

ampliación se ha realizado un humedal artificial de 4000 metros cuadrados 

con el objetivo de retener caudales extraordinarios de agua y evitar que 

lleguen al río Alhama sin depurar. De esta forma, el aliviadero situado en la 

entrada de la depuradora desvía el caudal que la planta no puede admitir.  

Además, actuará como un elemento de refuerzo de la actual línea de 

tratamiento de las aguas residuales. 

La Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua, 

DMA), establece en su Anejo V los indicadores químicos y fisicoquímicos que 

afectan a los indicadores biológicos del estado ecológico y, dentro de ellos se 

encuentran las condiciones en cuanto a nutrientes (Amonio, Fosfatos y 

Nitratos).  

Una elevada concentración de nutrientes puede acelerar el crecimiento de 

distintos tipos de algas y plantas, facilitando la eutrofización de las aguas y 

perjudicando así la calidad del agua del río. Por lo tanto, es esencial medir y 

corregir la concentración de nutrientes y posibles contaminantes que se 

encuentran en los efluentes de aguas residuales para mantener el buen 

estado del ecosistema fluvial y proteger la fauna. 

En Cintruénigo, el agua residual de la EDAR tras pasar por una primera fase 

de tratamiento es conducida al humedal, donde las plantas depuran el agua 

eliminando gran parte de los nutrientes presentes en ella. A este sistema se 

denomina fitodepuración. 

Numerosos estudios han demostrado que los humedales artificiales son una 

tecnología viable para la depuración de aguas residuales, especialmente si 

éstas son de origen urbano. Aunque, su rendimiento puede ser menos 

constante que el de un proceso convencional ya que su respuesta se 

encuentra influenciada por los cambios de las condiciones ambientales, 

incluyendo lluvias y sequías. Además, el potencial de remoción de 
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contaminantes puede tardar varios años en estabilizarse, necesitándose al 

menos dos etapas del crecimiento de las plantas, sistemas de raíces, capa de 

residuos, y materiales del bentos, para alcanzar el equilibrio. 

El nitrógeno presente en el agua residual que ingresa en el humedal se 

encuentra en mayor concentración en forma de amonio. Su eliminación se 

realiza mediante los procesos de nitrificación y desnitrificación. La nitrificación 

ocurre en condiciones aeróbicas, donde se transforma el nitrógeno amoniacal 

a nitrógeno en forma de nitratos. La desnitrificación es la transformación del 

nitrógeno en forma de nitratos a nitrógeno en forma de gas. Ambos procesos 

son dependientes de la temperatura para que se realice la conversión. 

En cuanto al fósforo, habría que remarcar que el consumo de este elemento 

por la planta es considerado insignificante comparado con los efectos de la 

adsorción, mecanismo por el cual se elimina el ortofosfato presente en el 

agua. 

La especie vegetal dominante dentro de este humedal es el carrizo 

(Phragmites Australis). El Phragmites Australis pertenece a la familia 

Poaceae, presenta una altura de entre 1,5 a 3 m y una profundidad radical 

de aproximadamente 0,7 m. Tiene capacidad de absorber contaminantes 

como plomo y zinc y, un efecto oxigenador potencialmente mayor que otras 

especies gracias a rizomas presentes en sus raíces.  

El objeto de este informe es, en base a los datos disponibles de nutrientes a 

la entrada y salida del humedal, evaluar la eficiencia de remoción del 

humedal, cuya función es mejorar la calidad del efluente que la EDAR de 

Cintruénigo vierte al río Alhama.  

2-. METODOLOGÍA 

2.1-. Muestreo 

Se han realizado muestreos semanales de agua residual tanto a la entrada 

del humedal (PRE) como a la salida de este (POST). Las muestras han sido 
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recogidas en unas arquetas localizadas en sendas ubicaciones. 

Posteriormente se han analizado en laboratorio. 

2.2-. Análisis 

La analítica obtenida en laboratorio comprende de los siguientes parámetros:  

- Amonio (mg/l) 

- Nitritos (mg/l) 

- Nitratos (mg/l) 

- Nitrógeno Total (mg/l) 

- Nitrógeno Kjeldahl Total (mg/l) 

- Fósforo (mg/l) 

- Ortofosfato en agua (mg/l) 

El nitrógeno total es el sumatorio de todas las formas de nitrógeno presentes 

en el agua, incluidos el amoniacal, el nitrógeno enlazado orgánicamente 

(nitrógeno total Kjeldahl), el nitrito y el nitrato. 

El nitrógeno Kjeldahl es un parámetro importante en estaciones depuradoras 

de aguas residuales (EDAR) ya que mide el nitrógeno capaz de ser nitrificado 

a nitritos y nitratos y, posteriormente y en su caso, desnitrificado a nitrógeno 

gaseoso. No incluye, por tanto, los nitratos ni los nitritos. 

2.3-. Tratamiento de datos 

La serie de datos disponible es de dos años, que abarca desdesu puesta en 

marcha en febrero de 2023 hasta febrero de 2025, con una muestra semanal. 
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3-. ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de datos se ha comparado cada par de muestras tomadas en 

los puntos PRE y POST y se ha obtenido la diferencia (DIF) de cada par de 

muestras como el valor del PRE menos el valor del POST. Valores positivos 

de DIF implican que el valor POST es inferior al PRE y por tanto que en el 

lagunaje se ha producido una reducción de la concentración de ese elemento 

en el agua. A continuación, se presentan los resultados obtenidos 



Título del 

Informe 
EVALUACIÓN DEL HUMEDAL DE CINTRUÉNIGO EN LA REMOCIÓN DE 

NITRÓGENO Y FÓSFORO PROVENIENTE DE LA EDAR  

C.D. Proyecto HID 24/20.002 Fecha 04/2025 Realizado por IPM 

 

6 

 

3.1-. Nitrógeno 

En la tabla 2 se muestran los valores de los parámetros relacionados con el 

nitrógeno. 

Tabla 2: Valores de amonio, nitrato, nitrito, N Total y N Kjeldahl para los puntos 

PRE, POST y DIF. 

Fecha Amonio Nitratos Nitritos N total PRE N Kjeldahl Total PRE 

 PRE POST DIF PRE POST DIF PRE POST DIF PRE POST DIF PRE POST DIF 

07/02/2023 9,14 8,15 0,99 67,80 69,20 -1,40 2,48 2,48 0,00 29,00 26,50 2,50 13,00 10,00 3,00 

15/02/2023 
 

0,00 
 

83,50 84,40 -0,90 3,05 2,91 0,14 36,00 35,50 0,50 16,00 16,00 0,00 

21/02/2023 7,86 7,68 0,18 80,50 82,10 -1,60 5,12 4,26 0,86 33,00 32,50 0,50 13,00 13,00 0,00 

01/03/2023 13,10 13,30 -0,20 75,70 65,30 10,40 2,44 0,23 2,21 32,50 28,00 4,50 15,00 13,00 2,00 

07/03/2023 10,80 12,80 -2,00 88,70 58,80 29,90 3,22 0,53 2,69 36,00 28,00 8,00 15,00 15,00 0,00 

14/03/2023 6,92 7,07 -0,15 97,30 68,20 29,10 4,00 0,80 3,20 35,50 26,00 9,50 12,00 10,00 2,00 

21/03/2023 5,39 5,76 -0,37 77,90 49,80 28,10 3,85 0,81 3,04 28,50 20,00 8,50 9,70 8,50 1,20 

28/03/2023 3,88 3,02 0,86 116,00 79,00 37,00 4,87 1,04 3,83 36,00 24,00 12,00 8,30 5,80 2,50 

04/04/2023 4,23 1,67 2,56 112,00 61,80 50,20 2,81 0,86 1,95 35,50 18,00 17,50 9,30 3,80 5,50 

11/04/2023 3,40 1,62 1,78 121,00 73,50 47,50 3,24 0,54 2,70 37,00 21,50 15,50 8,70 4,70 4,00 

18/04/2023 1,18 0,69 0,49 107,00 78,70 28,30 2,85 0,37 2,48 32,50 23,00 9,50 7,50 5,10 2,40 

25/04/2023 1,39 0,19 1,20 138,00 43,00 95,00 2,31 0,72 1,59 38,50 13,00 25,50 6,60 3,10 3,50 

03/05/2023 1,37 0,31 1,06 149,00 103,00 46,00 1,41 0,12 1,29 40,50 27,00 13,50 6,40 3,70 2,70 

09/05/2023 0,82 0,05 0,77 122,00 75,30 46,70 1,18 0,07 1,11 32,50 19,50 13,00 4,60 2,50 2,10 

17/05/2023 2,73 0,18 2,55 119,00 94,20 24,80 2,67 0,06 2,61 33,50 24,50 9,00 5,80 3,20 2,60 

23/05/2023 4,20 1,05 3,15 131,00 88,50 42,50 2,36 0,11 2,25 37,00 23,50 13,50 6,50 2,90 3,60 

30/05/2023 4,43 0,24 4,19 131,00 77,90 53,10 2,28 0,10 2,18 38,50 20,00 18,50 8,20 2,40 5,80 

06/06/2023 3,55 0,05 3,50 133,00 24,50 108,50 2,12 0,14 1,98 38,00 7,00 31,00 7,30 2,00 5,30 

13/06/2023 2,52 0,05 2,47 86,60 11,60 75,00 1,91 0,06 1,85 26,00 4,00 22,00 4,70 2,00 2,70 

21/06/2023 0,44 0,71 -0,27 55,20 0,10 55,10 0,34 0,01 0,33 15,40 2,20 13,20 2,80 2,20 0,60 

26/06/2023 0,69 0,08 0,62 95,10 17,50 77,60 1,01 0,16 0,85 27,50 5,40 22,10 5,70 2,00 3,70 

26/06/2023 0,51 0,08 0,44 80,20 17,50 62,70 0,63 0,16 0,47 26,50 5,40 21,10 5,80 2,00 3,80 

12/07/2023 0,28 0,05 0,23 78,70 8,80 69,90 0,36 0,10 0,27 21,50 3,20 18,30 3,60 2,00 1,60 

18/07/2023 0,35 3,53 -3,18 80,90 1,78 79,12 0,56 0,17 0,39 20,50 6,20 14,30 2,10 5,70 -3,60 

25/07/2023 0,50 0,05 0,45 91,40 36,30 55,10 0,25 0,05 0,21 24,50 9,40 15,10 3,00 2,00 1,00 

02/08/2023 0,55 0,05 0,50 84,10 26,80 57,30 0,62 0,06 0,57 23,00 7,40 15,60 3,80 2,00 1,80 
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09/08/2023 0,65 0,05 0,60 83,90 38,80 45,10 0,93 0,04 0,89 24,00 10,40 13,60 4,80 2,00 2,80 

16/08/2023 0,34 0,05 0,29 80,60 34,00 46,60 0,58 0,05 0,53 22,00 9,20 12,80 3,60 2,00 1,60 

22/08/2023 0,41 0,05 0,36 43,40 3,04 40,36 0,45 0,01 0,44 13,00 1,60 11,40 3,10 2,00 1,10 

30/08/2023 0,10 0,05 0,05 0,25 0,11 0,14 0,07 0,01 0,06 19,00 3,80 15,20 19,00 3,80 15,20 

06/09/2023 1,29 2,90 -1,61 56,70 0,10 56,60 0,89 0,01 0,88 17,00 4,00 13,00 3,90 4,00 -0,10 

11/09/2023 0,42 1,10 -0,68 26,20 0,10 26,10 0,32 0,01 0,31 9,60 2,20 7,40 3,60 2,20 1,40 

20/09/2023 2,45 4,55 -2,10 56,90 0,25 56,65 0,94 0,01 0,93 19,50 6,00 13,50 6,40 5,90 0,50 

27/09/2023 2,01 3,89 -1,88 0,31 0,10 0,21 0,29 0,03 0,27 6,00 5,60 0,40 5,80 5,60 0,20 

03/10/2023 1,25 0,64 0,61 53,90 5,03 48,87 2,52 0,10 2,42 18,00 3,20 14,80 5,10 2,00 3,10 

10/10/2023 0,35 0,05 0,30 64,00 32,40 31,60 1,31 0,05 1,26 19,00 9,20 9,80 4,10 2,00 2,10 

17/10/2023 10,80 10,20 0,60 13,70 2,01 11,69 0,39 1,82 -1,43 19,00 14,80 4,20 16,00 14,00 2,00 

25/10/2023 0,53 0,63 -0,10 56,90 11,50 45,40 0,61 0,11 0,50 18,00 4,00 14,00 5,00 2,00 3,00 

01/11/2023 12,20 0,05 12,15 38,10 31,10 7,00 4,37 0,05 4,32 29,50 9,20 20,30 20,00 2,20 17,80 

07/11/2023 0,97 0,05 0,92 87,50 41,70 45,80 1,19 0,02 1,17 27,00 11,40 15,60 6,90 2,00 4,90 

14/11/2023 1,45 0,05 1,40 75,00 14,60 60,40 1,37 0,04 1,33 24,50 4,80 19,70 7,10 2,00 5,10 

21/11/2023 0,55 0,05 0,50 80,00 46,30 33,70 0,88 0,02 0,86 25,00 12,40 12,60 6,70 2,00 4,70 

30/11/2023 0,66 0,05 0,61 71,30 32,40 38,90 1,32 0,04 1,28 22,00 9,20 12,80 5,50 2,00 3,50 

05/12/2023 0,95 0,17 0,78 70,00 42,20 27,80 1,24 0,04 1,21 22,00 11,80 10,20 5,80 2,30 3,50 

13/12/2023 0,58 0,05 0,53 73,40 50,80 22,60 1,27 0,06 1,21 22,50 13,40 9,10 5,50 2,00 3,50 

19/12/2023 0,42 0,26 0,16 75,40 72,20 3,20 0,80 0,74 0,06 22,00 20,60 1,40 4,70 4,10 0,60 

22/12/2023 1,82 1,90 -0,08 84,60 87,60 -3,00 2,37 2,77 -0,40 26,60 26,60 0,00 6,80 6,00 0,80 

03/01/2024 0,78 0,86 -0,08 87,20 86,80 0,40 2,04 2,07 -0,03 27,00 26,00 1,00 6,70 5,80 0,90 

08/01/2024 0,73 0,73 0,00 77,80 78,80 -1,00 1,00 1,17 -0,17 23,50 23,80 -0,30 5,60 5,60 0,00 

16/01/2024 0,30 0,31 -0,01 75,30 75,50 -0,20 0,99 1,04 -0,05 23,00 25,60 -2,60 5,70 8,20 -2,50 

24/01/2024 0,58 0,33 0,25 86,90 87,40 -0,50 1,04 0,36 0,68 24,50 23,40 1,10 4,60 3,50 1,10 

30/01/2024 0,49 0,48 0,01 82,70 82,70 0,00 1,12 1,14 -0,02 23,50 24,00 -0,50 4,50 5,00 -0,50 

06/02/2024 0,61 0,05 0,56 82,20 89,70 -7,50 1,42 0,03 1,39 24,00 24,20 -0,20 5,00 3,90 1,10 

13/02/2024 10,90 8,79 2,11 109,00 78,30 30,70 2,68 0,07 2,61 40,50 29,50 11,00 15,00 12,00 3,00 

20/02/2024 11,60 9,09 2,51 88,90 45,40 43,50 2,48 0,09 2,39 39,50 21,50 18,00 19,00 11,00 8,00 

27/02/2024 15,40 10,50 4,90 83,90 31,20 52,70 2,80 0,13 2,67 39,50 19,00 20,50 20,00 12,00 8,00 

05/03/2024 11,80 10,30 1,50 90,50 25,90 64,60 3,43 0,12 3,31 36,50 17,20 19,30 15,00 11,00 4,00 

12/03/2024 12,90 8,05 4,85 98,90 13,90 85,00 4,32 1,62 2,70 41,50 12,00 29,50 18,00 8,40 9,60 

19/03/2024 3,66 0,60 3,06 122,00 67,30 54,70 3,62 0,18 3,44 38,00 18,60 19,40 9,30 3,30 6,00 

26/03/2024 0,81 0,14 0,67 113,00 20,50 92,50 1,16 0,60 0,56 32,00 6,40 25,60 6,10 2,00 4,10 
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02/04/2024 1,14 1,09 0,05 180,00 102,00 78,00 1,69 0,12 1,57 48,00 28,00 20,00 6,80 4,90 1,90 

09/04/2024 0,65 0,05 0,60 161,00 13,00 148,00 0,99 0,05 0,94 43,00 22,00 21,00 6,30 19,00 -12,70 

16/04/2024 1,07 0,05 1,02 176,00 123,00 53,00 1,11 0,03 1,08 46,00 30,80 15,20 5,90 3,00 2,90 

23/04/2024 0,83 0,05 0,78 108,00 92,20 15,80 1,22 0,01 1,21 31,00 24,60 6,40 6,20 2,20 4,00 

02/05/2024 0,74 2,32 -1,58 68,30 14,70 53,60 0,52 0,34 0,18 20,50 7,40 13,10 4,90 4,00 0,90 

07/05/2024 0,29 0,05 0,24 123,00 59,30 63,70 0,40 0,65 -0,25 34,00 17,60 16,40 6,10 4,00 2,10 

14/05/2024 0,32 2,20 -1,88 71,70 4,77 66,93 0,27 0,14 0,13 21,00 3,80 17,20 4,70 2,70 2,00 

21/05/2024 0,36 0,12 0,24 88,10 25,00 63,10 0,35 0,51 -0,16 27,50 7,60 19,90 7,40 2,00 5,40 

30/05/2024 0,30 0,05 0,25 118,00 70,40 47,60 0,34 0,01 0,33 33,00 19,60 13,40 6,20 3,70 2,50 

04/06/2024 0,40 0,05 0,35 120,00 82,50 37,50 0,85 0,01 0,84 33,50 22,40 11,10 6,10 3,80 2,30 

12/06/2024 14,50 0,05 14,45 56,70 61,40 -4,70 6,00 0,03 5,97 40,00 16,40 23,60 17,00 2,50 14,50 

18/06/2024 4,69 0,05 4,64 88,70 61,50 27,20 1,15 0,02 1,13 32,00 17,80 14,20 12,00 3,90 8,10 

26/06/2024 0,17 0,05 0,12 107,00 53,90 53,10 0,27 0,05 0,22 28,50 13,80 14,70 4,20 2,00 2,20 

03/07/2024 0,18 0,05 0,13 98,80 51,40 47,40 0,20 0,02 0,18 27,00 13,80 13,20 4,60 2,20 2,40 

16/07/2024 0,32 0,05 0,27 98,90 50,60 48,30 0,34 0,01 0,33 29,50 14,20 15,30 7,10 2,80 4,30 

24/07/2024 0,42 0,41 0,01 95,70 15,80 79,90 0,40 0,02 0,38 26,00 5,80 20,20 4,30 2,20 2,10 

30/07/2024 0,26 0,05 0,21 98,20 59,80 38,40 0,32 0,02 0,30 27,50 15,60 11,90 5,20 2,10 3,10 

07/08/2024 0,05 0,05 0,00 78,20 44,20 34,00 0,98 0,01 0,97 23,50 11,60 11,90 5,50 2,00 3,50 

13/08/2024 0,58 0,33 0,25 61,70 0,11 61,59 1,25 0,12 1,13 18,50 1,40 17,10 4,20 2,00 2,20 

20/08/2024 0,42 5,10 -4,68 41,80 0,52 41,28 0,26 0,02 0,24 13,20 7,00 6,20 3,70 6,90 -3,20 

27/08/2024 0,13 0,05 0,08 71,20 50,00 21,20 0,52 0,01 0,51 23,50 13,20 10,30 7,30 2,00 5,30 

03/09/2024 0,18 1,91 -1,73 60,50 0,48 60,02 0,15 0,05 0,10 16,80 2,80 14,00 3,10 2,70 0,40 

06/09/2024 0,33 0,05 0,28 68,80 44,20 24,60 0,55 0,23 0,32 21,50 12,60 8,90 5,80 2,50 3,30 

17/09/2024 0,27 0,05 0,22 69,30 51,20 18,10 0,98 0,10 0,88 22,00 14,20 7,80 6,00 2,60 3,40 

24/09/2024 0,05 0,05 0,00 12,00 3,54 8,46 3,85 0,52 3,33 4,10 1,40 2,70 2,00 2,00 0,00 

01/10/2024 5,49 8,58 -3,09 20,40 0,12 20,28 0,99 0,01 0,98 7,30 9,00 -1,70 2,40 9,00 -6,60 

08/10/2024 2,65 3,88 -1,23 47,40 0,10 47,30 0,92 0,01 0,91 17,80 4,90 12,90 6,80 4,90 1,90 

15/10/2024 10,00 6,85 3,15 42,70 0,10 42,60 0,10 0,01 0,09 26,20 6,00 20,20 17,00 6,00 11,00 

22/10/2024 1,03 0,06 0,97 114,00 11,70 102,30 1,41 0,52 0,89 30,50 3,90 26,60 4,30 2,00 2,30 

30/10/2024 4,46 5,43 -0,97 19,00 15,90 3,10 0,60 1,21 -0,61 13,90 10,60 3,30 9,60 6,60 3,00 

05/11/2024 0,31 0,11 0,20 117,00 19,00 98,00 0,42 0,55 -0,13 30,00 5,10 24,90 3,40 2,00 1,40 

11/11/2024 0,57 0,57 0,00 96,70 96,40 0,30 0,76 0,76 0,00 26,00 27,00 -1,00 3,90 5,00 -1,10 

20/11/2024 0,15 0,15 0,00 66,20 68,70 -2,50 0,60 0,60 0,00 17,50 18,40 -0,90 2,30 2,70 -0,40 

26/11/2024 0,86 1,02 -0,16 90,00 87,80 2,20 1,51 1,74 -0,23 24,00 24,00 0,00 3,20 3,60 -0,40 
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10/12/2024 1,13 1,07 0,06 99,60 100,00 -0,40 1,19 1,37 -0,18 26,00 26,50 -0,50 2,90 3,40 -0,50 

17/12/2024 1,62 1,59 0,03 116,00 113,00 3,00 2,17 2,00 0,17 34,50 32,00 2,50 6,80 4,40 2,40 

07/01/2025 4,45 4,35 0,10 92,60 91,50 1,10 3,28 3,33 -0,05 27,00 28,40 -1,40 5,10 6,70 -1,60 

14/01/2025 4,36 4,24 0,12 82,80 82,60 0,20 2,40 2,97 -0,57 24,00 25,00 -1,00 4,60 5,40 -0,80 

21/01/2025 6,07 6,02 0,05 79,80 79,50 0,30 2,78 2,87 -0,09 25,50 25,40 0,10 6,60 6,60 0,00 

28/01/2025 6,77 6,63 0,14 75,70 74,40 1,30 2,80 2,65 0,15 26,50 26,00 0,50 8,50 8,40 0,10 

04/02/2025 2,15 2,03 0,12 79,60 78,90 0,70 2,86 2,89 -0,03 22,50 23,00 -0,50 3,60 4,30 -0,70 

Tabla 2: Porcentaje de la diferencia mensual entre puntos de muestreo.  

 

A continuación, se muestran las series temporales de los distintos parámetros 

relacionados con el nitrógeno. 

 Amonio: se observa una reducción en la concentración media de 

amonio al paso del vertido de la EDAR por el humedal. El promedio 

desciende de 2,82 mg/l en el punto PRE a 2,10 mg/l en el punto POST, 

lo que se traduce en un porcentaje de mejora del 25,6%. Si bien, se 

observa que en los meses de más temperatura media no existe 

reducción, sino que el punto POST registra mayores concentraciones 

que el punto PRE. 

 

Gráfico 1: Evolución de amonio en los puntos PRE, POST y DIF. 
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 Amonio PRE Amonio POST Amonio DIF 

MÍNIMO 0,05 0 -4,68 

PERCENTIL 25 0,42 0,05 0 

PERCENTIL 50 0,845 0,33 0,25 

PERCENTIL 75 3,96 2,9 0,8 

MÁXIMO 15,4 13,3 14,45 
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 Nitrato: se observa una reducción en la concentración media de nitrato 

al paso del vertido de la EDAR por el humedal. El promedio desciende 

de 84,7 mg/l en el punto PRE a 47,3 mg/l en el punto POST, lo que se 

traduce en un porcentaje de mejora del 44,2%. La reducción es más 

efectiva conforme la temperatura media es mayor, alcanzándose 

mayor remoción de nitrato en los meses de septiembre a octubre. En 

cuanto a entrada de nitrato en el humedal, los meses de primavera y 

otoño se registra mayores entradas de nitrato que en los meses de 

verano. 

 

Gráfico 2: Evolución de nitrato en los puntos PRE, POST y DIF. 
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 Nitrato PRE Nitrato POST Nitrato DIF 

MÍNIMO 0,25 0,1 -7,5 

PERCENTIL 25 69,3 14,7 7 

PERCENTIL 50 83,5 49,8 38,9 

PERCENTIL 75 99,6 78,3 55,1 

MÁXIMO 180 123 148 
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 Nitrito: se observa una reducción en la concentración media de nitrito 

al paso del vertido de la EDAR por el humedal. El promedio desciende 

de 1,58 mg/l en el punto PRE a 0,58 mg/l en el punto POST, lo que se 

traduce en un porcentaje de mejora del 63,3%. Se registran 

porcentajes de remoción cercanos al 80% en los meses de junio a  

septiembre coincidiendo con la mayor temperatura del agua, para 

descender la eficiencia en los meses de otoño-invierno. 

 

Gráfico 3: Evolución de nitrito en los puntos PRE, POST y DIF. 
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 Nitrito PRE Nitrito  POST Nitrito DIF 

MÍNIMO 0,072 0,01 -1,43 

PERCENTIL 25 0,58 0,032 0,15 

PERCENTIL 50 1,16 0,12 0,837 

PERCENTIL 75 2,44 0,72 1,388 

MÁXIMO 6 4,26 5,971 

 

 

 

 Nitrógeno Total: se observa una reducción en la concentración media 

de nitrógeno total al paso del vertido de la EDAR por el humedal. El 

promedio desciende de 26,9 mg/l en el punto PRE a 25,2 mg/l en el 

punto POST, lo que se traduce en un porcentaje de mejora del 42,4%. 

El porcentaje de remoción de nitrógeno total es similar a la curva de 

temperatura del agua, alcanzando las mayores tasas de remoción 

durante los meses de junio a octubre. 
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Gráfico 4: Evolución de nitrógeno total en los puntos PRE, POST y DIF. 

 

 

 

 N total PRE N total POST N total DIF 

MÍNIMO 4,1 1,4 -2,6 

PERCENTIL 25 22 7 4,2 

PERCENTIL 50 26,2 14,2 12,9 

PERCENTIL 75 33 24 17,1 

MÁXIMO 48 35,5 31 
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 Nitrógeno Kjeldahl: se observa una reducción en la concentración 

media de nitrógeno total al paso del vertido de la EDAR por el humedal. 

El promedio desciende de 4,64 mg/l en el punto PRE a 2,61 mg/l en el 

punto POST, lo que se traduce en un porcentaje de mejora del 36,0%. 

La remoción de nitrógeno kjeldahl es más errática que el resto de 

parámetros de nitrógeno. Oscila entre el 60% y el 20% de forma 

errática. 

 

Gráfico 5: Evolución de nitrógeno total en los puntos PRE, POST y DIF. 
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 N Kjeldahl PRE N Kjeldahl POST N Kjeldahl DIF 

MÍNIMO 2 2 -12,7 

PERCENTIL 25 4,6 2 0,6 

PERCENTIL 50 5,9 3,5 2,2 

PERCENTIL 75 7,5 5,8 3,5 

MÁXIMO 20 19 17,8 
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3.2-. Fósforo 

En la tabla 3 se muestran los valores de los parámetros relacionados con el 

nitrógeno. 

Tabla 3: Valores de ortofosfatos y fósforo total para los puntos PRE, POST y DIF. 

Fecha Ortofosfato Fósforo total  

 PRE POST DIF PRE POST DIF 

07/02/2023 
11,70 

11,30 0,40 4,50 4,40 0,10 

15/02/2023 13,80 13,50 0,30 5,30 5,70 -0,40 

21/02/2023 12,20 12,10 0,10 3,70 3,70 0,00 

01/03/2023 10,90 9,57 1,33 4,00 3,30 0,70 

07/03/2023 15,00 12,90 2,10 4,30 3,60 0,70 

14/03/2023 14,60 13,40 1,20 5,00 4,20 0,80 

21/03/2023 15,00 13,40 1,60 5,00 4,30 0,70 

28/03/2023 18,20 16,80 1,40 6,50 5,50 1,00 

04/04/2023 15,00 14,20 0,80 5,10 5,00 0,10 

11/04/2023 18,50 18,10 0,40 6,40 6,20 0,20 

18/04/2023 16,20 16,60 -0,40 4,90 5,00 -0,10 

25/04/2023 19,20 16,90 2,30 6,10 5,40 0,70 

03/05/2023 22,30 21,70 0,60 7,70 8,00 -0,30 

09/05/2023 17,50 17,90 -0,40 5,70 5,70 0,00 

17/05/2023 16,40 16,90 -0,50 5,60 5,30 0,30 

23/05/2023 18,70 18,40 0,30 6,50 5,90 0,60 

30/05/2023 23,00 22,30 0,70 7,40 7,10 0,30 

06/06/2023 20,90 20,20 0,70 6,30 6,00 0,30 

13/06/2023 17,10 18,80 -1,70 5,60 6,20 -0,60 

21/06/2023 6,19 11,30 -5,11 2,30 3,70 -1,40 

26/06/2023 14,90 13,20 1,70 4,70 3,60 1,10 
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26/06/2023 16,30 13,20 3,10 4,90 3,60 1,30 

12/07/2023 15,90 15,20 0,70 4,70 4,10 0,60 

18/07/2023 13,90 14,30 -0,40 3,90 4,00 -0,10 

25/07/2023 16,80 15,60 1,20 4,30 4,40 -0,10 

02/08/2023 16,60 16,20 0,40 5,60 6,70 -1,10 

09/08/2023 18,60 18,20 0,40 5,80 5,50 0,30 

16/08/2023 18,20 18,80 -0,60 5,30 5,10 0,20 

22/08/2023 14,20 16,30 -2,10 5,00 5,60 -0,60 

30/08/2023 1,56 11,10 -9,54 1,20 3,30 -2,10 

06/09/2023 4,11 8,65 -4,54 1,40 2,80 -1,40 

11/09/2023 2,21 7,45 -5,24 0,78 2,10 -1,32 

20/09/2023 11,00 9,47 1,53 3,40 2,80 0,60 

27/09/2023 4,26 15,90 -11,64 1,70 5,50 -3,80 

03/10/2023 8,65 7,45 1,20 3,00 2,60 0,40 

10/10/2023 10,50 9,11 1,39 3,10 2,80 0,30 

17/10/2023 9,84 16,70 -6,86 2,80 4,50 -1,70 

25/10/2023 8,19 6,10 2,09 2,50 1,80 0,70 

01/11/2023 14,00 13,70 0,30 4,10 4,20 -0,10 

07/11/2023 14,10 11,80 2,30 4,50 3,50 1,00 

14/11/2023 16,60 13,70 2,90 4,30 3,70 0,60 

21/11/2023 13,30 13,30 0,00 4,40 4,50 -0,10 

30/11/2023 12,30 13,30 -1,00 4,80 4,80 0,00 

05/12/2023 11,50 11,30 0,20 3,80 3,50 0,30 

13/12/2023 13,50 14,10 -0,60 4,40 4,40 0,00 

19/12/2023 12,50 12,40 0,10 4,50 4,60 -0,10 

22/12/2023 13,50 13,60 -0,10 4,30 4,10 0,20 

03/01/2024 16,60 16,70 -0,10 5,10 5,00 0,10 
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08/01/2024 13,50 13,60 -0,10 4,60 4,60 0,00 

16/01/2024 15,70 15,80 -0,10 6,00 6,20 -0,20 

24/01/2024 16,10 6,29 9,81 4,80 1,90 2,90 

30/01/2024 15,70 15,80 -0,10 4,70 4,80 -0,10 

06/02/2024 16,50 9,93 6,57 5,00 3,00 2,00 

13/02/2024 18,90 14,90 4,00 6,50 5,00 1,50 

20/02/2024 16,00 12,40 3,60 5,60 4,20 1,40 

27/02/2024 14,00 13,80 0,20 4,70 4,80 -0,10 

05/03/2024 16,50 15,20 1,30 6,70 6,10 0,60 

12/03/2024 18,90 14,90 4,00 7,10 5,70 1,40 

19/03/2024 18,20 17,80 0,40 7,50 7,20 0,30 

26/03/2024 11,00 12,40 -1,40 6,00 6,60 -0,60 

02/04/2024 16,00 15,90 0,10 8,10 9,00 -0,90 

09/04/2024 15,60 15,80 -0,20 5,80 5,70 0,10 

16/04/2024 11,10 12,10 -1,00 4,10 4,40 -0,30 

23/04/2024 8,92 11,40 -2,48 3,30 4,00 -0,70 

02/05/2024 6,56 8,43 -1,87 2,60 3,40 -0,80 

07/05/2024 10,80 10,40 0,40 4,10 3,90 0,20 

14/05/2024 7,73 9,11 -1,38 2,80 3,30 -0,50 

21/05/2024 8,16 9,69 -1,53 2,80 3,30 -0,50 

30/05/2024 11,30 11,50 -0,20 3,90 3,70 0,20 

04/06/2024 11,70 11,60 0,10 4,10 4,20 -0,10 

12/06/2024 9,75 9,05 0,70 3,50 3,20 0,30 

18/06/2024 10,50 10,60 -0,10 3,60 3,80 -0,20 

26/06/2024 12,90 12,20 0,70 4,30 3,80 0,50 

03/07/2024 11,50 11,20 0,30 3,80 3,60 0,20 

16/07/2024 13,10 13,30 -0,20 4,60 4,70 -0,10 
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24/07/2024 12,40 12,10 0,30 4,40 4,10 0,30 

30/07/2024 11,50 12,00 -0,50 4,20 4,20 0,00 

07/08/2024 10,60 11,60 -1,00 3,50 3,70 -0,20 

13/08/2024 11,30 9,72 1,58 3,10 3,60 -0,50 

20/08/2024 10,20 14,60 -4,40 3,50 5,00 -1,50 

27/08/2024 11,30 12,00 -0,70 3,30 3,30 0,00 

03/09/2024 6,78 5,95 0,83 2,50 2,10 0,40 

06/09/2024 8,74 8,98 -0,24 2,90 3,00 -0,10 

17/09/2024 8,74 10,20 -1,46 3,30 3,70 -0,40 

24/09/2024 6,07 6,10 -0,03 2,80 2,50 0,30 

01/10/2024 8,00 15,00 -7,00 2,90 5,00 -2,10 

08/10/2024 7,30 10,40 -3,10 2,80 3,50 -0,70 

15/10/2024 7,40 20,00 -12,60 3,30 8,20 -4,90 

22/10/2024 8,80 4,32 4,48 3,00 1,40 1,60 

30/10/2024 1,69 4,23 -2,54 0,77 1,50 -0,73 

05/11/2024 6,41 5,21 1,20 1,70 1,50 0,20 

11/11/2024 7,79 7,42 0,37 2,30 2,70 -0,40 

20/11/2024 7,54 7,39 0,15 2,50 2,50 0,00 

26/11/2024 8,95 8,98 -0,03 2,90 3,00 -0,10 

10/12/2024 7,67 7,36 0,31 2,40 2,80 -0,40 

17/12/2024 8,43 8,49 -0,06 3,20 3,10 0,10 

07/01/2025 8,80 8,77 0,03 3,20 3,20 0,00 

14/01/2025 9,23 9,17 0,06 3,30 3,20 0,10 

21/01/2025 9,23 9,29 -0,06 2,90 2,90 0,00 

28/01/2025 12,20 12,20 0,00 3,60 3,80 -0,20 

04/02/2025 10,80 10,80 0,00 3,90 3,80 0,10 
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A continuación, se muestran las series temporales de los distintos parámetros 

relacionados con el fósforo. 

 OrtoFosfato: no existe remoción de fosfato en el lagunaje de 

cintruenigo. Las concentraciones pre y post son similares durante todo 

el año, excepto en los meses de agosto a octubre en los que el punto 

post registra mayor concentración de ortofosfato que en el punto de 

entrada pre. El promedio asciende de 12,38 mg/l en el punto PRE a 

12,58 mg/l en el punto POST, lo que se traduce en un porcentaje de 

mejora del -1,6%.  

 

Gráfico 6: Evolución de fosfato en los puntos PRE, POST y DIF. 
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 Ortofosfato PRE Ortofosfato POST Ortofosfato DIF 

MÍNIMO 1,56 4,23 -12,6 

PERCENTIL 25 8,92 9,69 -0,5 

PERCENTIL 50 12,2 12,4 0,1 

PERCENTIL 75 16 15,2 0,8 

MÁXIMO 23 22,3 9,81 

 

 

 

 Fósforo total: no existe remoción de fósforo total en el lagunaje de 

cintruenigo y los resultados son similares a los del parámetro fosfato. 

Las concentraciones pre y post son similares durante todo el año, 

excepto en los meses de agosto a octubre en los que el punto post 

registra mayor concentración de ortofosfato que en el punto de entrada 

pre. El promedio asciende de 4,21 mg/l en el punto PRE a 4,24 mg/l 

en el punto POST, lo que se traduce en un porcentaje de mejora del -

0,7%.  
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Gráfico 7: Evolución de fosfato en los puntos PRE, POST y DIF. 

 

 

 P total PRE P total POST P total DIF 

MÍNIMO 0,77 1,4 -4,9 

PERCENTIL 25 3,1 3,3 -0,3 

PERCENTIL 50 4,2 4,1 0 

PERCENTIL 75 5 5 0,3 

MÁXIMO 8,1 9 2,9 
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4-. DISCUSIÓN 

4.1-. Contexto de los humedales artificiales 

La importancia y trascendencia de los humedales artificiales, radica 

fundamentalmente en que son una alternativa viable y sustentable para la  

depuración de aguas residuales. 

Dentro de los procesos de remoción de contaminantes como en nitrógeno y 

el fósforo, hay que tener en cuenta sus ciclos. El ciclo del nitrógeno puede 

dividirse en tres grandes secuencias: amonificación, nitrificación y 

desnitrificación. De esta forma el nitrógeno pasa de su forma orgánica a 

gaseosa. 

Dentro del proceso de nitrificación, es común en humedales de nueva 

instalación encontrar tasas bajas de remoción de Nitrato. Este proceso está 

relacionado con el contenido de oxígeno en el agua y a su vez, con la 

profundidad de penetración de las raíces. La vegetación favorece la 

circulación del oxígeno, este es capturado por la vegetación a través de los 

tallos y las hojas, y llevado a la zona radicular para su aprovechamiento.  

Seguidamente, en el proceso de desnitrificación es necesario que se disponga 

de carbono como fuente de energía. La mayor fuente de carbono para 

posibilitar la desnitrificación es la muerte y descomposición de las raíces. Esta 

fuente de carbono probablemente está más limitada durante la situación de 

implantación de los de humedales de flujo subsuperficial, dado que los restos 

de vegetación se acumulan sobre la parte superior del lecho. Con el 

transcurso de los años, esta capa de desechos aumenta y a medida que lo 

hace comienza a descomponerse, suministrando el carbono suficiente para 

hacer posible la desnitrificación. 

En cambio, a pesar de no tener disponible el carbono por la descomposición 

de materia orgánica, en los primeros dos años de operación de un humedal 

artificial es común conseguir valores elevados de remoción de nitrógeno, 

como los obtenidos en este estudio. Esto es debido a que el nitrógeno es un 
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nutriente esencial para el crecimiento de las plantas, y en la primera etapa 

de estabilización del humedal hay una elevada tasa de asimilación de este 

nutriente por parte de las plantas. Esto se traduce en un rápido crecimiento 

de la cubierta vegetal. 

En cuanto al fósforo y ortofosfatos en agua, la remoción de estos elementos 

en la mayoría de los sistemas de humedales artificiales no es muy eficaz por 

las pocas oportunidades de contacto entre el agua residual y el terreno.  

Además, a pesar de ser un nutriente esencial para el desarrollo vegetal, el 

consumo de este elemento por las plantas es considerado insignificante 

comparado con los efectos de la adsorción al suelo o sedimentos, mecanismo 

por el cual se elimina el ortofosfato presente en el agua.  

De hecho, existen estudios recientes en los que se ha visto que la actividad 

microbiana anaerobia puede liberar fósforo inorgánico al medio, 

incrementando su concentración.  

A pesar de ello, hay estudios que afirman que, una vez establecido el humedal 

y tras un período de tiempo de adaptación del ecosistema a las 

concentraciones de fosfatos que entran del fluente el humedal funcionaría de 

un modo sostenido. Con tasas de remoción de entre un 30 y un 60% del 

fósforo presente en el afluente en función del caudal y de la carga hidráulica 

asociada al humedal. 

Y, en muchos casos no es una solución efectiva desde el punto de vista 

económico considerar la remoción de fósforo con estas tecnologías. 

 

4.2-. Resultados obtenidos en el humedal de Cintruenigo 

Los resultados obtenidos en el humedal de Cintruenigo en el periodo de 

muestreo 2023 – 2024 arroja los siguientes valores resumen. 

Tabla 4: Estadísticos de los puntos PRE, POST y DIF 
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 Amonio PRE Nitratos PRE Nitritos PRE 
Nitrógeno 
total PRE 

Nitrógeno 
Kjeldahl Total 
PRE 

Ortofosfato en 
aguas PRE Fósforo PRE 

MÍNIMO 
0,05 

0,25 0,07 4,10 2,00 1,56 0,77 

PERCEN 25 

0,42 69,30 0,58 22,00 4,60 8,92 3,10 

PERCEN 50 

0,85 83,50 1,16 26,20 5,90 12,20 4,20 

PERCEN 75 

3,96 99,60 2,44 33,00 7,50 16,00 5,00 

MÁXIMO 

15,40 180,00 6,00 48,00 20,00 23,00 8,10 

PROMEDIO 

2,82 84,69 1,58 26,96 7,25 12,38 4,21 

NUMERO 

100 101 101 101 101 101 101 

 

 Amonio PRE Nitratos PRE Nitritos PRE 
Nitrógeno 
total PRE 

Nitrógeno 
Kjeldahl Total 
PRE 

Ortofosfato en 
aguas PRE Fósforo PRE 

MÍNIMO 

0,00 0,10 0,01 1,40 2,00 4,23 1,40 

PERCEN 25 

0,05 14,70 0,03 7,00 2,00 9,69 3,30 

PERCEN 50 

0,33 49,80 0,12 14,20 3,50 12,40 4,10 

PERCEN 75 

2,90 78,30 0,72 24,00 5,80 15,20 5,00 

MÁXIMO 

13,30 123,00 4,26 35,50 19,00 22,30 9,00 

PROMEDIO 

2,10 47,35 0,58 15,50 4,74 12,58 4,24 

NUMERO 

101 101 101 101 101 101 101 

 

 Amonio PRE Nitratos PRE Nitritos PRE 
Nitrógeno 
total PRE 

Nitrógeno 

Kjeldahl Total 
PRE 

Ortofosfato en 
aguas PRE Fósforo PRE 

MÍNIMO 
-4,68 

-7,50 -1,43 -2,60 -12,70 -12,60 -4,90 

PERCEN 25 

0,00 7,00 0,15 4,20 0,60 -0,50 -0,30 

PERCEN 50 

0,25 38,90 0,84 12,90 2,20 0,10 0,00 

PERCEN 75 

0,80 55,10 1,39 17,10 3,50 0,80 0,30 

MÁXIMO 

14,45 148,00 5,97 31,00 17,80 9,81 2,90 
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PROMEDIO 

0,69 37,34 1,01 11,46 2,50 -0,20 -0,04 

NUMERO 

100 101 101 101 101 101 101 

 

Como se observa en la tabla 4 la remoción de la laguna de cintruenigo obtiene 

los siguientes valores para los diferentes parámetros. El valor que mayor 

remoción obtiene es el nitrito con un 64% de nitrito, seguido de nitratos 

(44%), nitrógeno total (43%), nitrógeno Kjeldahl (35%) y amonio (25%), 

mientras que los parámetros Ortofosfato y fósforo total registran valores 

negativos de remoción en la laguna de Cintruenigo. 

Amonio Nitratos Nitritos 
Nitrógeno 
total 

Nitrógeno 

Kjeldahl 
Total 

Ortofosfato 
en aguas Fósforo 

25% 44% 64% 43% 35% -2% -1% 
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5-. CONCLUSIÓN 

A partir de los datos estudiados, el humedal artificial de la EDAR de 

Cintruénigo muestra un buen funcionamiento en la remoción del nitrógeno, 

con una disminución en el efluente del 43% de nitrógeno total. Si bien, al ser 

reciente su implantación, se necesita conseguir una estabilización del 

ecosistema del humedal para consolidar los resultados.  

Para lograr una mayor tasa de remoción de Nitrato, sería recomendable 

favorecer un mayor desarrollo radicular en profundidad. Para ello, una 

propuesta es reducir gradualmente el nivel de agua para inducir la 

penetración de las raíces. Cuyo máximo, en plantas tipo carrizo, se alcanza 

tras tres periodos de crecimiento. 

En cuanto al fósforo, se recomienda vigilar valores del efluente y en caso 

necesario implementar métodos fisicoquímicos de precipitación y adsorción 

de este compuesto. 
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ANEXO 1 RESULTADOS ANALÍTICOS D ELABORATORIO 

 



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (6-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 06/11/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9464420 Muestra Nº: Código Web: 60156924082644

*24082644*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 06/11/2024 Inicio Ensayo: 06/11/2024 Fin Ensayo: 21/11/2024 Emisión: 22/11/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.31 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%117 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.42 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%30.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo3.4 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%6.41 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS1.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9464420



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9464420



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (6-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 06/11/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9464430 Muestra Nº: Código Web: 60157024082645

*24082645*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 06/11/2024 Inicio Ensayo: 06/11/2024 Fin Ensayo: 20/11/2024 Emisión: 22/11/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.11 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%19.0 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.55 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%5.10 mg/LNitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%5.21 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS1.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9464430



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9464430



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (13-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 13/11/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9478840 Muestra Nº: Código Web: 60295824084086

*24084086*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 13/11/2024 Inicio Ensayo: 13/11/2024 Fin Ensayo: 22/11/2024 Emisión: 22/11/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.57 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%96.7 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.76 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%26.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo3.9 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%7.79 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9478840



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (13-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 13/11/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9478850 Muestra Nº: Código Web: 60295924084087

*24084087*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 13/11/2024 Inicio Ensayo: 13/11/2024 Fin Ensayo: 22/11/2024 Emisión: 29/11/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.57 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%96.4 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.76 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%27.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo5.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%7.42 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9478850



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(20-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 20/11/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9504620 Muestra Nº: Código Web: 60519224086664

*24086664*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 20/11/2024 Inicio Ensayo: 20/11/2024 Fin Ensayo: 02/12/2024 Emisión: 04/12/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.15 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%66.2 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica>0.60 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%17.5 mg/LNitrógeno total

Cálculo2.3 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%7.54 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

El dato orientativo de Nitritos es de 0.66 mg/L

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9504620



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (20-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 20/11/2024  11:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9504630 Muestra Nº: Código Web: 60519324086665

*24086665*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 20/11/2024 Inicio Ensayo: 20/11/2024 Fin Ensayo: 02/12/2024 Emisión: 04/12/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.15 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%68.7 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica>0.60 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%18.4 mg/LNitrógeno total

Cálculo2.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%7.39 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

El dato orientativo de Nitritos es de 0.66 mg/L

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9504630



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9504630



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (27-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 27/11/2024  11:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9520880 Muestra Nº: Código Web: 60665824088290

*24088290*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 27/11/2024 Inicio Ensayo: 27/11/2024 Fin Ensayo: 02/12/2024 Emisión: 04/12/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.86 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%90.0 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.51 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%24.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo3.2 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%8.95 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.9 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9520880



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9520880



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(27-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 27/11/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9520890 Muestra Nº: Código Web: 60665924088291

*24088291*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 27/11/2024 Inicio Ensayo: 27/11/2024 Fin Ensayo: 02/12/2024 Emisión: 04/12/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.02 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%87.8 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.74 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%24.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo3.6 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%8.98 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9520890



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9520890



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (11-diciembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 11/12/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9555390 Muestra Nº: Código Web: 60990324091737

*24091737*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 11/12/2024 Inicio Ensayo: 11/12/2024 Fin Ensayo: 19/12/2024 Emisión: 20/12/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.13 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%99.6 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.19 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%26.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo2.9 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%7.67 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.4 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9555390



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9555390



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(11-diciembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 11/12/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9555400 Muestra Nº: Código Web: 60990424091738

*24091738*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 11/12/2024 Inicio Ensayo: 11/12/2024 Fin Ensayo: 19/12/2024 Emisión: 20/12/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.07 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%100 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.37 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%26.5 mg/LNitrógeno total

Cálculo3.4 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%7.36 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9555400



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9555400



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2L

Clave: Post-Cintruénigo(18-diciembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 18/12/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9575370 Muestra Nº: Código Web: 61180124093735

*24093735*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 18/12/2024 Inicio Ensayo: 18/12/2024 Fin Ensayo: 27/12/2024 Emisión: 30/12/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.59 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%113 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.00 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%32.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo4.4 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%8.49 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9575370



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9575370



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2L

Clave: Pre-Cintruénigo(18-diciembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 18/12/2024  11:30:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9575380 Muestra Nº: Código Web: 61180224093736

*24093736*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 18/12/2024 Inicio Ensayo: 18/12/2024 Fin Ensayo: 27/12/2024 Emisión: 30/12/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.62 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%116 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.17 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%34.5 mg/LNitrógeno total

Cálculo6.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%8.43 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.2 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9575380



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9575380



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (8-febrero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 08/02/2023  12:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23008793*
Informe Nº: 7795210 Muestra Nº: Código Web: 45038423008793

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 08/02/2023 Inicio Ensayo: 08/02/2023 Fin Ensayo: 21/02/2023 Emisión: 21/02/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%9.14 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%67.8 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.48 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%29.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo13 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.7 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 7795210



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (8-febrero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 08/02/2023  12:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23008794*
Informe Nº: 7795220 Muestra Nº: Código Web: 45038523008794

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 08/02/2023 Inicio Ensayo: 08/02/2023 Fin Ensayo: 21/02/2023 Emisión: 21/02/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%8.15 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%69.2 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.48 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%26.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo10 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.3 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.4 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº: 7795220



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (15-febrero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 15/02/2023  12:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23010799*
Informe Nº: 7815270 Muestra Nº: Código Web: 45228723010799

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 15/02/2023 Inicio Ensayo: 15/02/2023 Fin Ensayo: 22/02/2023 Emisión: 06/03/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%83.5 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%3.05 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%36.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo16 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.8 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 7815270



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (15-febrero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 15/02/2023  12:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23010800*
Informe Nº: 7815280 Muestra Nº: Código Web: 45228823010800

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 15/02/2023 Inicio Ensayo: 15/02/2023 Fin Ensayo: 22/02/2023 Emisión: 07/03/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%84.4 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.91 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%35.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo16 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.5 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 7815280



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(22-febrero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 22/02/2023  12:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23012498*
Informe Nº: 7832260 Muestra Nº: Código Web: 45409223012498

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 22/02/2023 Inicio Ensayo: 22/02/2023 Fin Ensayo: 07/03/2023 Emisión: 14/03/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%7.86 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%80.5 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%5.12 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%33.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo13 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.2 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 7832260



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(22-febrero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 22/02/2023  12:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23012499*
Informe Nº: 7832270 Muestra Nº: Código Web: 45409323012499

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 22/02/2023 Inicio Ensayo: 22/02/2023 Fin Ensayo: 07/03/2023 Emisión: 14/03/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%7.68 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%82.1 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%4.26 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%32.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo13 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.1 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 7832270



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (1-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 01/03/2023  12:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23014433*
Informe Nº: 7851630 Muestra Nº: Código Web: 45580223014433

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 01/03/2023 Inicio Ensayo: 01/03/2023 Fin Ensayo: 08/03/2023 Emisión: 16/03/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%13.1 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%75.7 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.44 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%32.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo15 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%10.9 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 7851630



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (1-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 01/03/2023  12:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23014434*
Informe Nº: 7851640 Muestra Nº: Código Web: 45580323014434

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 01/03/2023 Inicio Ensayo: 01/03/2023 Fin Ensayo: 08/03/2023 Emisión: 16/03/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%13.3 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%65.3 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.23 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%28.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo13 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%9.57 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 7851640



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (8-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 08/03/2023  12:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23016140*
Informe Nº: 7868700 Muestra Nº: Código Web: 45749123016140

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 08/03/2023 Inicio Ensayo: 08/03/2023 Fin Ensayo: 20/03/2023 Emisión: 30/03/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%88.7 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%3.22 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%36.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo15 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.0 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%10.8 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS4.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 7868700



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (8-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 08/03/2023  12:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23016141*
Informe Nº: 7868710 Muestra Nº: Código Web: 45749223016141

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 08/03/2023 Inicio Ensayo: 08/03/2023 Fin Ensayo: 20/03/2023 Emisión: 21/03/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%58.8 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.53 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%28.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo15 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.9 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.118 Espectrofot. UV-Vis10%12.8 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS3.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 7868710



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(15-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 15/03/2023  12:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23018440*
Informe Nº: 7891700 Muestra Nº: Código Web: 45965423018440

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 15/03/2023 Inicio Ensayo: 15/03/2023 Fin Ensayo: 22/03/2023 Emisión: 29/03/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%97.3 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%4.00 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%35.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo12 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%14.6 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.118 Espectrofot. UV-Vis10%6.92 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS5.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 7891700



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (15-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 15/03/2023  12:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23018441*
Informe Nº: 7891710 Muestra Nº: Código Web: 45965523018441

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 15/03/2023 Inicio Ensayo: 15/03/2023 Fin Ensayo: 22/03/2023 Emisión: 29/03/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%68.2 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.80 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%26.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo10 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.4 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.118 Espectrofot. UV-Vis10%7.07 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS4.2 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 7891710



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (22-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 22/03/2023  12:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23020428*
Informe Nº: 7911600 Muestra Nº: Código Web: 46155023020428

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 22/03/2023 Inicio Ensayo: 22/03/2023 Fin Ensayo: 05/04/2023 Emisión: 13/04/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%5.39 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%77.9 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%3.85 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%28.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo9.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.0 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 7911600



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(22-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 22/03/2023  12:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23020429*
Informe Nº: 7911610 Muestra Nº: Código Web: 46155123020429

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 22/03/2023 Inicio Ensayo: 22/03/2023 Fin Ensayo: 05/04/2023 Emisión: 13/04/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%5.76 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%49.8 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.81 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%20.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo8.5 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.4 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 7911610



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (29-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 29/03/2023  12:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23022724*
Informe Nº: 7934560 Muestra Nº: Código Web: 46353623022724

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 29/03/2023 Inicio Ensayo: 29/03/2023 Fin Ensayo: 13/04/2023 Emisión: 13/04/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%3.88 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%116 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%4.87 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%36.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo8.3 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%18.2 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS6.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 7934560



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (29-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 29/03/2023  12:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23022725*
Informe Nº: 7934570 Muestra Nº: Código Web: 46353723022725

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 29/03/2023 Inicio Ensayo: 29/03/2023 Fin Ensayo: 13/04/2023 Emisión: 13/04/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%3.02 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%79.0 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.04 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%24.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo5.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.8 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 7934570



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(5-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 05/04/2023  10:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23024512*
Informe Nº: 7952610 Muestra Nº: Código Web: 46511723024512

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 05/04/2023 Inicio Ensayo: 05/04/2023 Fin Ensayo: 18/04/2023 Emisión: 19/04/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%4.23 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%112 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.81 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%35.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo9.3 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.0 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 7952610



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (5-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 05/04/2023  10:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23024513*
Informe Nº: 7952620 Muestra Nº: Código Web: 46511823024513

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 05/04/2023 Inicio Ensayo: 05/04/2023 Fin Ensayo: 18/04/2023 Emisión: 19/04/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.67 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%61.8 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.86 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%18.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo3.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%14.2 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 7952620



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(12-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 12/04/2023  10:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23025381*
Informe Nº: 7961300 Muestra Nº: Código Web: 46584023025381

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 12/04/2023 Inicio Ensayo: 12/04/2023 Fin Ensayo: 20/04/2023 Emisión: 25/04/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%3.40 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%121 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%3.24 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%37.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo8.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%18.5 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS6.4 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 7961300



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (12-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 12/04/2023  10:00:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23025382*
Informe Nº: 7961310 Muestra Nº: Código Web: 46584123025382

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 12/04/2023 Inicio Ensayo: 12/04/2023 Fin Ensayo: 20/04/2023 Emisión: 25/04/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.62 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%73.5 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.54 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%21.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo4.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%18.1 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS6.2 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 7961310



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (19-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 19/04/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23027726*
Informe Nº: 7984750 Muestra Nº: Código Web: 46793623027726

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 19/04/2023 Inicio Ensayo: 19/04/2023 Fin Ensayo: 26/04/2023 Emisión: 05/05/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.18 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%107 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.85 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%32.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo7.5 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.2 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.9 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 7984750



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (19-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 19/04/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23027727*
Informe Nº: 7984760 Muestra Nº: Código Web: 46793723027727

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 19/04/2023 Inicio Ensayo: 19/04/2023 Fin Ensayo: 26/04/2023 Emisión: 05/05/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.69 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%78.7 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.37 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%23.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo5.1 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.6 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 7984760



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (26-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 26/04/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23029739*
Informe Nº: 8004890 Muestra Nº: Código Web: 46988823029739

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 26/04/2023 Inicio Ensayo: 26/04/2023 Fin Ensayo: 03/05/2023 Emisión: 09/05/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.39 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%138 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.31 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%38.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo6.6 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%19.2 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS6.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8004890



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (26-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 26/04/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23029740*
Informe Nº: 8004900 Muestra Nº: Código Web: 46988923029740

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 26/04/2023 Inicio Ensayo: 26/04/2023 Fin Ensayo: 03/05/2023 Emisión: 09/05/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.19 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%43.0 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.72 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%13.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo3.1 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.9 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.4 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8004900



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (3-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 03/05/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23031271*
Informe Nº: 8020790 Muestra Nº: Código Web: 47121623031271

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 03/05/2023 Inicio Ensayo: 03/05/2023 Fin Ensayo: 11/05/2023 Emisión: 15/05/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.37 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%149 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.41 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%40.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo6.4 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%22.3 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS7.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8020790



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (3-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 03/05/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23031272*
Informe Nº: 8020800 Muestra Nº: Código Web: 47121723031272

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 03/05/2023 Inicio Ensayo: 03/05/2023 Fin Ensayo: 11/05/2023 Emisión: 15/05/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.31 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%103 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.12 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%27.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo3.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%21.7 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS8.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8020800



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (10-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 10/05/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23033267*
Informe Nº: 8040890 Muestra Nº: Código Web: 47300923033267

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 10/05/2023 Inicio Ensayo: 10/05/2023 Fin Ensayo: 23/05/2023 Emisión: 23/05/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.82 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%122 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.18 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%32.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo4.6 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%17.5 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8040890



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (10-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 10/05/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23033268*
Informe Nº: 8040900 Muestra Nº: Código Web: 47301023033268

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 10/05/2023 Inicio Ensayo: 10/05/2023 Fin Ensayo: 17/05/2023 Emisión: 17/05/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%75.3 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.066 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%19.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo2.5 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%17.9 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8040900



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(17-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 17/05/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23035311*
Informe Nº: 8061330 Muestra Nº: Código Web: 47485823035311

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 17/05/2023 Inicio Ensayo: 17/05/2023 Fin Ensayo: 26/05/2023 Emisión: 29/05/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%2.73 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%119 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.67 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%33.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo5.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.4 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8061330



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (17-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 17/05/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23035312*
Informe Nº: 8061340 Muestra Nº: Código Web: 47485923035312

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 17/05/2023 Inicio Ensayo: 17/05/2023 Fin Ensayo: 26/05/2023 Emisión: 29/05/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.18 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%94.2 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.059 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%24.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo3.2 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.9 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8061340



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (24-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 24/05/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23037256*
Informe Nº: 8080780 Muestra Nº: Código Web: 47661723037256

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 24/05/2023 Inicio Ensayo: 24/05/2023 Fin Ensayo: 29/05/2023 Emisión: 29/05/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%4.20 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%131 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.36 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%37.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo6.5 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%18.7 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS6.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8080780



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (24-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 24/05/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23037257*
Informe Nº: 8080790 Muestra Nº: Código Web: 47661823037257

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 24/05/2023 Inicio Ensayo: 24/05/2023 Fin Ensayo: 29/05/2023 Emisión: 29/05/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.05 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%88.5 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.11 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%23.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo2.9 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%18.4 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.9 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8080790



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (31-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 31/05/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23039233*
Informe Nº: 8100550 Muestra Nº: Código Web: 47848623039233

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 31/05/2023 Inicio Ensayo: 31/05/2023 Fin Ensayo: 05/06/2023 Emisión: 06/06/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%4.43 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%131 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.28 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%38.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo8.2 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%23.0 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS7.4 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8100550



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (31-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 31/05/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23039234*
Informe Nº: 8100560 Muestra Nº: Código Web: 47848723039234

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 31/05/2023 Inicio Ensayo: 31/05/2023 Fin Ensayo: 05/06/2023 Emisión: 06/06/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.24 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%77.9 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.10 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%20.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo2.4 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%22.3 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS7.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8100560



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (7-junio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 07/06/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23041298*
Informe Nº: 8121210 Muestra Nº: Código Web: 48021623041298

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 07/06/2023 Inicio Ensayo: 07/06/2023 Fin Ensayo: 13/06/2023 Emisión: 16/06/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%3.55 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%133 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.12 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%38.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo7.3 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%20.9 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS6.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8121210



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (7-junio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 07/06/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23041299*
Informe Nº: 8121220 Muestra Nº: Código Web: 48021723041299

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 07/06/2023 Inicio Ensayo: 07/06/2023 Fin Ensayo: 13/06/2023 Emisión: 16/06/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%24.5 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.14 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%7.00 mg/L Nitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%20.2 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS6.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8121220



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (14-junio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 14/06/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23043422*
Informe Nº: 8142450 Muestra Nº: Código Web: 48173123043422

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 14/06/2023 Inicio Ensayo: 14/06/2023 Fin Ensayo: 29/06/2023 Emisión: 29/06/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%2.52 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%86.6 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.91 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%26.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo4.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%17.1 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8142450



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (14-junio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 14/06/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID 22/20002

Información CNTA *23043423*
Informe Nº: 8142460 Muestra Nº: Código Web: 48173223043423

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 14/06/2023 Inicio Ensayo: 14/06/2023 Fin Ensayo: 21/06/2023 Emisión: 22/06/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%11.6 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.058 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%4.00 mg/L Nitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%18.8 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS6.2 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8142460



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

INFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Botella

Clave: Post-Cintruénigo (21-junio)

Fecha de muestreo: 21/06/2023   9:13:18

Nº de pedido: HID23/20002

Información CNTA *23045246*
Informe Nº: 8160690 Muestra Nº: Código Web: 48332123045246

Producto: Agua continental tratada

Recepción: 21/06/2023 Inicio Ensayo: 21/06/2023 Fin Ensayo: 30/06/2023 Emisión: 03/07/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.71 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica36%0.10 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica<0.010 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%2.20 mg/L Nitrógeno total

Cálculo2.2 mg/L Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.3 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.7 mg/L Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8160690



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

INFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Botella

Clave: Pre-Cintruénigo (21-junio)

Fecha de muestreo: 21/06/2023   9:13:19

Nº de pedido: HID23/20002

Información CNTA *23045247*
Informe Nº: 8160700 Muestra Nº: Código Web: 48332223045247

Producto: Agua continental tratada

Recepción: 21/06/2023 Inicio Ensayo: 21/06/2023 Fin Ensayo: 30/06/2023 Emisión: 03/07/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.44 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%55.2 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.34 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%15.4 mg/L Nitrógeno total

Cálculo2.8 mg/L Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%6.19 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.3 mg/L Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8160700



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Botella

Clave: Pre-Cintruénigo (28-junio)

Fecha de muestreo: 26/06/2023  12:17:43

Nº de pedido: HID23/20002

Información CNTA *23046296*
Informe Nº: 8171190 Muestra Nº: Código Web: 48421923046296

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 28/06/2023 Inicio Ensayo: 28/06/2023 Fin Ensayo: 13/07/2023 Emisión: 13/07/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.69 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%95.1 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.01 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%27.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo5.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%14.9 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8171190



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Botella

Clave: Post-Cintruénigo (28-junio)

Fecha de muestreo: 26/06/2023  12:17:43

Nº de pedido: HID23/20002

Información CNTA *23046297*
Informe Nº: 8171200 Muestra Nº: Código Web: 48422023046297

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 28/06/2023 Inicio Ensayo: 28/06/2023 Fin Ensayo: 13/07/2023 Emisión: 13/07/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.075 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%17.5 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.16 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%5.40 mg/L Nitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.2 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8171200



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Envase 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (5-julio)

Fecha de muestreo: 26/06/2023  12:27:22

Nº de pedido: HID23/20002

Información CNTA *23046312*
Informe Nº: 8171350 Muestra Nº: Código Web: 48424323046312

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 05/07/2023 Inicio Ensayo: 05/07/2023 Fin Ensayo: 13/07/2023 Emisión: 13/07/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.51 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%80.2 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.63 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%26.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo5.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.3 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.9 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8171350



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Envase 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (5-julio)

Fecha de muestreo: 26/06/2023  12:27:22

Nº de pedido: HID23/20002

Información CNTA *23046313*
Informe Nº: 8171360 Muestra Nº: Código Web: 48424423046313

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 05/07/2023 Inicio Ensayo: 05/07/2023 Fin Ensayo: 13/07/2023 Emisión: 13/07/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%25.2 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.18 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%7.80 mg/L Nitrógeno total

Cálculo2.1 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%14.9 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.4 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8171360



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(12-julio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 12/07/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23051022*
Informe Nº: 8218470 Muestra Nº: Código Web: 48865523051022

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 12/07/2023 Inicio Ensayo: 12/07/2023 Fin Ensayo: 01/08/2023 Emisión: 02/08/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.28 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%78.7 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.36 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%21.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo3.6 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.9 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8218470



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (12-julio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 12/07/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23051023*
Informe Nº: 8218480 Muestra Nº: Código Web: 48865623051023

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 12/07/2023 Inicio Ensayo: 12/07/2023 Fin Ensayo: 01/08/2023 Emisión: 02/08/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%8.80 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.095 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%3.20 mg/L Nitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.2 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8218480



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(19-julio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 19/07/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23052476*
Informe Nº: 8233020 Muestra Nº: Código Web: 48995923052476

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 19/07/2023 Inicio Ensayo: 19/07/2023 Fin Ensayo: 01/08/2023 Emisión: 01/08/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.35 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%80.9 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.56 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%20.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo2.1 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.9 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.9 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8233020



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(19-julio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 19/07/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23052477*
Informe Nº: 8233030 Muestra Nº: Código Web: 48996023052477

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 19/07/2023 Inicio Ensayo: 19/07/2023 Fin Ensayo: 01/08/2023 Emisión: 01/08/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%3.53 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica36%1.78 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.17 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%6.20 mg/L Nitrógeno total

Cálculo5.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%14.3 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8233030



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (26-julio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 26/07/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23053939*
Informe Nº: 8247650 Muestra Nº: Código Web: 49122323053939

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 26/07/2023 Inicio Ensayo: 26/07/2023 Fin Ensayo: 04/08/2023 Emisión: 08/08/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%<0.50 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%91.4 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.25 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%24.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo3.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.8 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8247650



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (26-julio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 26/07/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23053940*
Informe Nº: 8247660 Muestra Nº: Código Web: 49122423053940

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 26/07/2023 Inicio Ensayo: 26/07/2023 Fin Ensayo: 03/08/2023 Emisión: 03/08/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%36.3 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.045 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%9.40 mg/L Nitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.6 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.4 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8247660



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(2-Agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 02/08/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23055847*
Informe Nº: 8266730 Muestra Nº: Código Web: 49286523055847

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 02/08/2023 Inicio Ensayo: 02/08/2023 Fin Ensayo: 09/08/2023 Emisión: 22/08/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.55 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%84.1 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.62 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%23.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo3.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.6 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8266730



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (2-Agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 02/08/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23055848*
Informe Nº: 8266740 Muestra Nº: Código Web: 49286623055848

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 02/08/2023 Inicio Ensayo: 02/08/2023 Fin Ensayo: 09/08/2023 Emisión: 11/08/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%26.8 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.055 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%7.40 mg/L Nitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.2 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS6.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8266740



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (9-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 09/08/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23058134*
Informe Nº: 8289600 Muestra Nº: Código Web: 49483023058134

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 09/08/2023 Inicio Ensayo: 09/08/2023 Fin Ensayo: 23/08/2023 Emisión: 30/08/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.65 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%83.9 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.93 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%24.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo4.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%18.6 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8289600



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(9-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 09/08/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23058135*
Informe Nº: 8289610 Muestra Nº: Código Web: 49483123058135

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 09/08/2023 Inicio Ensayo: 09/08/2023 Fin Ensayo: 23/08/2023 Emisión: 24/08/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%38.8 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.044 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%10.4 mg/L Nitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%18.2 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8289610



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (16-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 16/08/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23059183*
Informe Nº: 8300090 Muestra Nº: Código Web: 49579623059183

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 16/08/2023 Inicio Ensayo: 17/08/2023 Fin Ensayo: 29/08/2023 Emisión: 30/08/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.34 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%80.6 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.58 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%22.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo3.6 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%18.2 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

El resultado de Nitratos, debe considerarse orientativo por cuantificarse fuera de recta.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº: 8300090



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.
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Informe Nº: 8300090



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (16-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 16/08/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23059184*
Informe Nº: 8300100 Muestra Nº: Código Web: 49579723059184

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 16/08/2023 Inicio Ensayo: 17/08/2023 Fin Ensayo: 23/08/2023 Emisión: 30/08/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%34.0 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.050 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%9.20 mg/L Nitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%18.8 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8300100



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (23-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 23/08/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23060741*
Informe Nº: 8315670 Muestra Nº: Código Web: 49714623060741

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 23/08/2023 Inicio Ensayo: 23/08/2023 Fin Ensayo: 04/09/2023 Emisión: 04/09/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.41 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%43.4 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.45 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%13.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo3.1 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%14.2 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8315670



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (23-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 23/08/2023  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23060742*
Informe Nº: 8315680 Muestra Nº: Código Web: 49714723060742

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 23/08/2023 Inicio Ensayo: 23/08/2023 Fin Ensayo: 04/09/2023 Emisión: 04/09/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%3.04 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica<0.010 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%1.60 mg/L Nitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.3 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8315680



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(30-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 30/08/2023  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23062548*
Informe Nº: 8333740 Muestra Nº: Código Web: 49864923062548

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 30/08/2023 Inicio Ensayo: 30/08/2023 Fin Ensayo: 25/09/2023 Emisión: 25/09/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.097 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica36%0.25 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.072 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%19.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo19 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%1.56 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS1.2 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8333740



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(30-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 30/08/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23062549*
Informe Nº: 8333750 Muestra Nº: Código Web: 49865023062549

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 30/08/2023 Inicio Ensayo: 30/08/2023 Fin Ensayo: 07/09/2023 Emisión: 11/09/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica36%0.11 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica<0.010 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%3.80 mg/L Nitrógeno total

Cálculo3.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.1 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº: 8333750



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (6-septiembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 06/09/2023   9:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23064425*
Informe Nº: 8352510 Muestra Nº: Código Web: 50036423064425

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 06/09/2023 Inicio Ensayo: 06/09/2023 Fin Ensayo: 15/09/2023 Emisión: 20/09/2023

Departamento:

Contacto: e-mail:

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.29 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%56.7 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.89 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%17.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo3.9 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%4.11 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS1.4 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8352510



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(6-septiembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 06/09/2023   9:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23064426*
Informe Nº: 8352520 Muestra Nº: Código Web: 50036523064426

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 06/09/2023 Inicio Ensayo: 06/09/2023 Fin Ensayo: 11/09/2023 Emisión: 13/09/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%2.90 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica<0.10 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica<0.010 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%4.00 mg/L Nitrógeno total

Cálculo4.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%8.65 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8352520



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Envase 2 l.

Clave: Post-Cintruénigo(13-septiembre)

Fecha de muestreo: 11/09/2023   8:16:59

Nº de pedido: HID23/20002

Información CNTA *23065212*
Informe Nº: 8360380 Muestra Nº: Código Web: 50104723065212

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 13/09/2023 Inicio Ensayo: 13/09/2023 Fin Ensayo: 19/09/2023 Emisión: 20/09/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.10 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica<0.10 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica<0.010 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%2.20 mg/L Nitrógeno total

Cálculo2.2 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%7.45 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8360380



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Envase 2 l.

Clave: Pre-Cintruénigo (13-septiembre)

Fecha de muestreo: 11/09/2023   8:16:59

Nº de pedido: HID23/20002

Información CNTA *23065213*
Informe Nº: 8360390 Muestra Nº: Código Web: 50104823065213

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 13/09/2023 Inicio Ensayo: 13/09/2023 Fin Ensayo: 19/09/2023 Emisión: 20/09/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.42 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%26.2 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.32 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%9.60 mg/L Nitrógeno total

Cálculo3.6 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%2.21 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS0.78 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8360390



INFORME DE ENSAYO

Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRADirección:

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Fecha de muestreo: 20/09/2023  11:00:002 L

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Clave: Pre-Cintruénigo(20-septiembre)

Nº Pedido: HID22/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 8389350 Muestra Nº: 23068105 Código Web: 503439

*23068105*
Producto: Agua continental no tratada

FECHAS:

Recepción: 20/09/2023 Inicio Ensayo: 20/09/2023 Fin Ensayo: 29/09/2023 Emisión: 09/10/2023

Departamento:

Contacto: e-mail:

AGUAS Y ENVASES

Jorge Lorenzo jlorenzo@cnta.es

RESULTADOS

RESULTADO MÉTODO/TÉCNICADETERMINACIÓN INCERT.

ME.Q.131 Cromatografía iónica  Amonio 20%2.45 mg/L

ME.Q.96 Cromatografía iónica  Nitratos 10%56.9 mg/L

ME.Q.96 Cromatografía iónica  Nitritos 37%0.94 mg/L

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis  Nitrógeno total 20%19.5 mg/L

Cálculo* Nitrógeno Kjeldahl Total 6.4 mg/L

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis  Ortofosfato en aguas 20%11.0 mg/L

ME.Q.138 ICP-MS* Fósforo 3.4 mg/L

1 / 2

8389350Informe Nº:



OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

2 / 2

8389350Informe Nº:



INFORME DE ENSAYO

Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRADirección:

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Fecha de muestreo: 20/09/2023  11:30:002 L

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Clave: Post-Cintruénigo(20-septiembre)

Nº Pedido: HID22/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 8389360 Muestra Nº: 23068106 Código Web: 503440

*23068106*
Producto: Agua continental no tratada

FECHAS:

Recepción: 20/09/2023 Inicio Ensayo: 20/09/2023 Fin Ensayo: 25/09/2023 Emisión: 02/10/2023

Departamento:

Contacto: e-mail:

AGUAS Y ENVASES

Jorge Lorenzo jlorenzo@cnta.es

RESULTADOS

RESULTADO MÉTODO/TÉCNICADETERMINACIÓN INCERT.

ME.Q.131 Cromatografía iónica  Amonio 20%4.55 mg/L

ME.Q.96 Cromatografía iónica  Nitratos 36%0.25 mg/L

ME.Q.96 Cromatografía iónica  Nitritos <0.010 mg/L

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis  Nitrógeno total 20%6.00 mg/L

Cálculo* Nitrógeno Kjeldahl Total 5.9 mg/L

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis  Ortofosfato en aguas 20%9.47 mg/L

ME.Q.138 ICP-MS* Fósforo 2.8 mg/L

1 / 2

8389360Informe Nº:



OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

2 / 2

8389360Informe Nº:



INFORME DE ENSAYO

Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRADirección:

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Fecha de muestreo: 27/09/2023  10:30:002 L

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Clave: Pre-Cintruénigo (27-septiembre)

Nº Pedido: HID22/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 8408600 Muestra Nº: 23070029 Código Web: 505105

*23070029*
Producto: Agua continental no tratada

FECHAS:

Recepción: 27/09/2023 Inicio Ensayo: 27/09/2023 Fin Ensayo: 03/10/2023 Emisión: 09/10/2023

Departamento:

Contacto: e-mail:

AGUAS Y ENVASES

Jorge Lorenzo jlorenzo@cnta.es

RESULTADOS

RESULTADO MÉTODO/TÉCNICADETERMINACIÓN INCERT.

ME.Q.131 Cromatografía iónica  Amonio 20%2.01 mg/L

ME.Q.96 Cromatografía iónica  Nitratos 36%0.31 mg/L

ME.Q.96 Cromatografía iónica  Nitritos 37%0.29 mg/L

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis  Nitrógeno total 20%6.00 mg/L

Cálculo* Nitrógeno Kjeldahl Total 5.8 mg/L

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis  Ortofosfato en aguas 20%4.26 mg/L

ME.Q.138 ICP-MS* Fósforo 1.7 mg/L

1 / 2

8408600Informe Nº:



OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

2 / 2

8408600Informe Nº:



INFORME DE ENSAYO

Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRADirección:

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Fecha de muestreo: 27/09/2023  11:00:002 L

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Clave: Post-Cintruénigo (27-septiembre)

Nº Pedido: HID22/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 8408610 Muestra Nº: 23070030 Código Web: 505106

*23070030*
Producto: Agua continental no tratada

FECHAS:

Recepción: 27/09/2023 Inicio Ensayo: 27/09/2023 Fin Ensayo: 03/10/2023 Emisión: 09/10/2023

Departamento:

Contacto: e-mail:

AGUAS Y ENVASES

Jorge Lorenzo jlorenzo@cnta.es

RESULTADOS

RESULTADO MÉTODO/TÉCNICADETERMINACIÓN INCERT.

ME.Q.131 Cromatografía iónica  Amonio 20%3.89 mg/L

ME.Q.96 Cromatografía iónica  Nitratos <0.10 mg/L

ME.Q.96 Cromatografía iónica  Nitritos 42%0.025 mg/L

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis  Nitrógeno total 20%5.60 mg/L

Cálculo* Nitrógeno Kjeldahl Total 5.6 mg/L

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis  Ortofosfato en aguas 20%15.9 mg/L

ME.Q.138 ICP-MS* Fósforo 5.5 mg/L

1 / 2

8408610Informe Nº:



OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

2 / 2

8408610Informe Nº:



INFORME DE ENSAYO

Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRADirección:

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Fecha de muestreo: 04/10/2023  10:00:002 L

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Clave: Pre-Cintruénigo (4-octubre)

Nº Pedido: HID22/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 8433400 Muestra Nº: 23072507 Código Web: 506898

*23072507*
Producto: Agua continental no tratada

FECHAS:

Recepción: 04/10/2023 Inicio Ensayo: 04/10/2023 Fin Ensayo: 17/10/2023 Emisión: 17/10/2023

Departamento:

Contacto: e-mail:

AGUAS Y ENVASES

Jorge Lorenzo jlorenzo@cnta.es

RESULTADOS

RESULTADO MÉTODO/TÉCNICADETERMINACIÓN INCERT.

ME.Q.131 Cromatografía iónica  Amonio 20%1.25 mg/L

ME.Q.96 Cromatografía iónica  Nitratos 10%53.9 mg/L

ME.Q.96 Cromatografía iónica  Nitritos 37%2.52 mg/L

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis  Nitrógeno total 20%18.0 mg/L

Cálculo* Nitrógeno Kjeldahl Total 5.1 mg/L

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis  Ortofosfato en aguas 20%8.65 mg/L

ME.Q.138 ICP-MS* Fósforo 3.0 mg/L

1 / 2

8433400Informe Nº:



OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

2 / 2

8433400Informe Nº:



INFORME DE ENSAYO

Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRADirección:

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Fecha de muestreo: 04/10/2023  10:30:002 L

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Clave: Post-Cintruénigo(4-octubre)

Nº Pedido: HID22/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 8433410 Muestra Nº: 23072508 Código Web: 506899

*23072508*
Producto: Agua continental no tratada

FECHAS:

Recepción: 04/10/2023 Inicio Ensayo: 04/10/2023 Fin Ensayo: 17/10/2023 Emisión: 17/10/2023

Departamento:

Contacto: e-mail:

AGUAS Y ENVASES

Jorge Lorenzo jlorenzo@cnta.es

RESULTADOS

RESULTADO MÉTODO/TÉCNICADETERMINACIÓN INCERT.

ME.Q.131 Cromatografía iónica  Amonio 28%0.64 mg/L

ME.Q.96 Cromatografía iónica  Nitratos 10%5.03 mg/L

ME.Q.96 Cromatografía iónica  Nitritos 42%0.096 mg/L

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis  Nitrógeno total 20%3.20 mg/L

Cálculo* Nitrógeno Kjeldahl Total 2.0 mg/L

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis  Ortofosfato en aguas 20%7.45 mg/L

ME.Q.138 ICP-MS* Fósforo 2.6 mg/L

1 / 2

8433410Informe Nº:



OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

2 / 2

8433410Informe Nº:



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(11-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 11/10/2023  10:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23074474*
Informe Nº: 8453070 Muestra Nº: Código Web: 50866423074474

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 11/10/2023 Inicio Ensayo: 11/10/2023 Fin Ensayo: 20/10/2023 Emisión: 23/10/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.35 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%64.0 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.31 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%19.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo4.1 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%10.5 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8453070



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(11-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 11/10/2023  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23074475*
Informe Nº: 8453080 Muestra Nº: Código Web: 50866523074475

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 11/10/2023 Inicio Ensayo: 11/10/2023 Fin Ensayo: 19/10/2023 Emisión: 23/10/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%32.4 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.050 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%9.20 mg/L Nitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%9.11 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8453080



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(18-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 18/10/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23075635*
Informe Nº: 8464680 Muestra Nº: Código Web: 50985323075635

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 17/10/2023 Inicio Ensayo: 18/10/2023 Fin Ensayo: 30/10/2023 Emisión: 30/10/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%10.8 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%13.7 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.39 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%19.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo16 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%9.84 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8464680



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(18-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 18/10/2023  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23075636*
Informe Nº: 8464690 Muestra Nº: Código Web: 50985423075636

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 17/10/2023 Inicio Ensayo: 18/10/2023 Fin Ensayo: 30/10/2023 Emisión: 02/11/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%10.2 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%2.01 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.82 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%14.8 mg/L Nitrógeno total

Cálculo14 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.7 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8464690



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (25-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 25/10/2023  10:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23077639*
Informe Nº: 8484820 Muestra Nº: Código Web: 51172523077639

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 25/10/2023 Inicio Ensayo: 25/10/2023 Fin Ensayo: 07/11/2023 Emisión: 10/11/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.53 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%56.9 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.61 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%18.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo5.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%8.19 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8484820



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (25-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 25/10/2023  10:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23077640*
Informe Nº: 8484830 Muestra Nº: Código Web: 51172623077640

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 25/10/2023 Inicio Ensayo: 25/10/2023 Fin Ensayo: 30/10/2023 Emisión: 02/11/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.63 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%11.5 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.11 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%4.00 mg/L Nitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%6.10 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS1.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8484830



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(2-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 02/11/2023  10:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23079549*
Informe Nº: 8503920 Muestra Nº: Código Web: 51345323079549

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 02/11/2023 Inicio Ensayo: 02/11/2023 Fin Ensayo: 13/11/2023 Emisión: 13/11/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%12.2 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%38.1 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%4.37 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%29.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo20 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%14.0 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8503920



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(2-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 02/11/2023  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23079550*
Informe Nº: 8503930 Muestra Nº: Código Web: 51345423079550

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 02/11/2023 Inicio Ensayo: 02/11/2023 Fin Ensayo: 13/11/2023 Emisión: 13/11/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%31.1 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.053 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%9.20 mg/L Nitrógeno total

Cálculo2.2 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.7 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.2 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8503930



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(8-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 08/11/2023  10:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23081109*
Informe Nº: 8519530 Muestra Nº: Código Web: 51498823081109

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 08/11/2023 Inicio Ensayo: 08/11/2023 Fin Ensayo: 20/11/2023 Emisión: 21/11/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.97 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%87.5 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.19 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%27.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo6.9 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%14.1 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8519530



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(8-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 08/11/2023  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23081110*
Informe Nº: 8519540 Muestra Nº: Código Web: 51498923081110

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 08/11/2023 Inicio Ensayo: 08/11/2023 Fin Ensayo: 20/11/2023 Emisión: 20/11/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%41.7 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.022 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%11.4 mg/L Nitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.8 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8519540



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(15-noviembre))

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 15/11/2023  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23082957*
Informe Nº: 8538010 Muestra Nº: Código Web: 51661523082957

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 15/11/2023 Inicio Ensayo: 15/11/2023 Fin Ensayo: 22/11/2023 Emisión: 22/11/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.45 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%75.0 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.37 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%24.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo7.1 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.6 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8538010



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(15-noviembre))

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 15/11/2023  10:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23082958*
Informe Nº: 8538020 Muestra Nº: Código Web: 51661623082958

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 15/11/2023 Inicio Ensayo: 15/11/2023 Fin Ensayo: 22/11/2023 Emisión: 22/11/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%14.6 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.038 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%4.80 mg/L Nitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.7 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8538020



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(22-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 22/11/2023  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23084753*
Informe Nº: 8555970 Muestra Nº: Código Web: 51826223084753

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 22/11/2023 Inicio Ensayo: 22/11/2023 Fin Ensayo: 27/11/2023 Emisión: 27/11/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

Cálculo6.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%80.0 mg/L Nitratos

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.3 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.88 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%25.0 mg/L Nitrógeno total

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.55 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS4.4 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8555970



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(22-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 22/11/2023  10:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23084754*
Informe Nº: 8555980 Muestra Nº: Código Web: 51826323084754

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 22/11/2023 Inicio Ensayo: 22/11/2023 Fin Ensayo: 27/11/2023 Emisión: 27/11/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%46.3 mg/L Nitratos

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.3 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.021 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%12.4 mg/L Nitrógeno total

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS4.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8555980



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(30-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 30/11/2023  10:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23086958*
Informe Nº: 8578020 Muestra Nº: Código Web: 52021123086958

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 30/11/2023 Inicio Ensayo: 30/11/2023 Fin Ensayo: 07/12/2023 Emisión: 12/12/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

Cálculo5.5 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%71.3 mg/L Nitratos

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.3 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.32 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%22.0 mg/L Nitrógeno total

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.66 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS4.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Isabel Marzo

Técnico de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8578020



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (30-noviembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 30/11/2023  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23086959*
Informe Nº: 8578030 Muestra Nº: Código Web: 52021223086959

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 30/11/2023 Inicio Ensayo: 30/11/2023 Fin Ensayo: 07/12/2023 Emisión: 12/12/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%32.4 mg/L Nitratos

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.3 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.044 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%9.20 mg/L Nitrógeno total

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS4.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Isabel Marzo

Técnico de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8578030



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(5-diciembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 05/12/2023  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23087947*
Informe Nº: 8587910 Muestra Nº: Código Web: 52113723087947

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 05/12/2023 Inicio Ensayo: 05/12/2023 Fin Ensayo: 14/12/2023 Emisión: 20/12/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

Cálculo5.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%70.0 mg/L Nitratos

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.5 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.24 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%22.0 mg/L Nitrógeno total

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.95 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS3.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8587910



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(5-diciembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 05/12/2023  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23087948*
Informe Nº: 8587920 Muestra Nº: Código Web: 52113823087948

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 05/12/2023 Inicio Ensayo: 05/12/2023 Fin Ensayo: 14/12/2023 Emisión: 20/12/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

Cálculo2.3 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%42.2 mg/L Nitratos

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.3 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.035 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%11.8 mg/L Nitrógeno total

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.17 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS3.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8587920



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(13-diciembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 13/12/2023  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23089189*
Informe Nº: 8600330 Muestra Nº: Código Web: 52234223089189

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 13/12/2023 Inicio Ensayo: 13/12/2023 Fin Ensayo: 20/12/2023 Emisión: 22/12/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.58 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%73.4 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.27 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%22.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo5.5 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.5 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.4 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Isabel Marzo

Técnico de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8600330



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(13-diciembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 13/12/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23089190*
Informe Nº: 8600340 Muestra Nº: Código Web: 52234323089190

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 13/12/2023 Inicio Ensayo: 13/12/2023 Fin Ensayo: 20/12/2023 Emisión: 22/12/2023

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%50.8 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.060 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%13.4 mg/L Nitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%14.1 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.4 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Isabel Marzo

Técnico de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8600340



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(20-diciembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 20/12/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23091176*
Informe Nº: 8620200 Muestra Nº: Código Web: 52401323091176

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 20/12/2023 Inicio Ensayo: 20/12/2023 Fin Ensayo: 03/01/2024 Emisión: 03/01/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.42 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%75.4 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.80 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%22.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo4.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.5 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8620200



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(20-diciembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 20/12/2023  11:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *23091177*
Informe Nº: 8620210 Muestra Nº: Código Web: 52401423091177

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 20/12/2023 Inicio Ensayo: 20/12/2023 Fin Ensayo: 03/01/2024 Emisión: 03/01/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.26 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%72.2 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.74 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%20.6 mg/L Nitrógeno total

Cálculo4.1 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.4 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8620210



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Envase 2 l.

Clave: Post-Cintruénigo(28-diciembre)

Fecha de muestreo: 22/12/2023   8:20:12

Nº de pedido: HID23/20002

Información CNTA *23091999*
Informe Nº: 8628430 Muestra Nº: Código Web: 52478423091999

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 28/12/2023 Inicio Ensayo: 28/12/2023 Fin Ensayo: 11/01/2024 Emisión: 17/01/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.90 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%87.6 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.77 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%26.6 mg/L Nitrógeno total

Cálculo6.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.6 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8628430



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: Envase 2 l.

Clave: Pre-Cintruénigo(28-diciembre)

Fecha de muestreo: 22/12/2023   8:20:13

Nº de pedido: HID23/20002

Información CNTA *23092000*
Informe Nº: 8628440 Muestra Nº: Código Web: 52478523092000

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 28/12/2023 Inicio Ensayo: 28/12/2023 Fin Ensayo: 11/01/2024 Emisión: 11/01/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.82 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%84.6 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.37 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%26.6 mg/L Nitrógeno total

Cálculo6.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.5 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8628440



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (4-enero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 04/01/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *24000409*
Informe Nº: 8641920 Muestra Nº: Código Web: 52594924000409

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 04/01/2024 Inicio Ensayo: 04/01/2024 Fin Ensayo: 15/01/2024 Emisión: 17/01/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.78 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%87.2 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.04 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%27.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo6.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.6 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8641920



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (4-enero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 04/01/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *24000410*
Informe Nº: 8641930 Muestra Nº: Código Web: 52595024000410

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 04/01/2024 Inicio Ensayo: 04/01/2024 Fin Ensayo: 15/01/2024 Emisión: 17/01/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.86 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%86.8 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.07 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%26.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo5.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.7 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8641930



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(9-enero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 09/01/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *24000799*
Informe Nº: 8645820 Muestra Nº: Código Web: 52631724000799

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 09/01/2024 Inicio Ensayo: 09/01/2024 Fin Ensayo: 17/01/2024 Emisión: 17/01/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.73 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%77.8 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.00 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%23.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo5.6 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.5 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8645820



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(9-enero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 09/01/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *24000800*
Informe Nº: 8645830 Muestra Nº: Código Web: 52631824000800

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 09/01/2024 Inicio Ensayo: 09/01/2024 Fin Ensayo: 17/01/2024 Emisión: 17/01/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.73 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%78.8 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.17 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%23.8 mg/L Nitrógeno total

Cálculo5.6 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.6 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8645830



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(17-enero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 17/01/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *24003002*
Informe Nº: 8667850 Muestra Nº: Código Web: 52822024003002

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 17/01/2024 Inicio Ensayo: 17/01/2024 Fin Ensayo: 24/01/2024 Emisión: 26/01/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

Cálculo5.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%75.3 mg/L Nitratos

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.7 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.99 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%23.0 mg/L Nitrógeno total

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.30 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS6.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8667850



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(17-enero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 17/01/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *24003003*
Informe Nº: 8667860 Muestra Nº: Código Web: 52822124003003

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 17/01/2024 Inicio Ensayo: 17/01/2024 Fin Ensayo: 24/01/2024 Emisión: 26/01/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

Cálculo8.2 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%75.5 mg/L Nitratos

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.8 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.04 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%25.6 mg/L Nitrógeno total

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.31 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS6.2 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8667860



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(24-enero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 24/01/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *24004845*
Informe Nº: 8686280 Muestra Nº: Código Web: 53000624004845

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 24/01/2024 Inicio Ensayo: 24/01/2024 Fin Ensayo: 01/02/2024 Emisión: 01/02/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

Cálculo4.6 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%86.9 mg/L Nitratos

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.1 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.04 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%24.5 mg/L Nitrógeno total

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.58 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS4.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8686280



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (24-enero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 24/01/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *24004846*
Informe Nº: 8686290 Muestra Nº: Código Web: 53000724004846

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 24/01/2024 Inicio Ensayo: 24/01/2024 Fin Ensayo: 01/02/2024 Emisión: 01/02/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

Cálculo3.5 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%87.4 mg/L Nitratos

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%6.29 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.36 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%23.4 mg/L Nitrógeno total

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.33 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS1.9 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8686290



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (31-enero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 31/01/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *24006750*
Informe Nº: 8705330 Muestra Nº: Código Web: 53180924006750

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 31/01/2024 Inicio Ensayo: 31/01/2024 Fin Ensayo: 05/02/2024 Emisión: 06/02/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

Cálculo4.5 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%82.7 mg/L Nitratos

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.7 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.12 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%23.5 mg/L Nitrógeno total

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.49 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS4.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8705330



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(31-enero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 31/01/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *24006751*
Informe Nº: 8705340 Muestra Nº: Código Web: 53181024006751

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 31/01/2024 Inicio Ensayo: 31/01/2024 Fin Ensayo: 05/02/2024 Emisión: 06/02/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

Cálculo5.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%82.7 mg/L Nitratos

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.8 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.14 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%24.0 mg/L Nitrógeno total

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.48 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS4.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8705340



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (7-febrero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 07/02/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *24008477*
Informe Nº: 8722600 Muestra Nº: Código Web: 53334424008477

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 07/02/2024 Inicio Ensayo: 07/02/2024 Fin Ensayo: 21/02/2024 Emisión: 22/02/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

Cálculo5.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%82.2 mg/L Nitratos

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.5 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.42 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%24.0 mg/L Nitrógeno total

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.61 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS5.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8722600



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (7-febrero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 07/02/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *24008478*
Informe Nº: 8722610 Muestra Nº: Código Web: 53334524008478

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 07/02/2024 Inicio Ensayo: 07/02/2024 Fin Ensayo: 21/02/2024 Emisión: 22/02/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

Cálculo3.9 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%89.7 mg/L Nitratos

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%9.93 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.032 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%24.2 mg/L Nitrógeno total

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/L Amonio

ME.Q.138 ICP-MS3.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8722610



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(14-febrero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 14/02/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *24010545*
Informe Nº: 8743280 Muestra Nº: Código Web: 53509224010545

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 14/02/2024 Inicio Ensayo: 14/02/2024 Fin Ensayo: 19/02/2024 Emisión: 20/02/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%10.9 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%109 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.68 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%40.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo15 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%18.9 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS6.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 1

Informe Nº: 8743280



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(14-febrero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 14/02/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID22/20.002

Información CNTA *24010546*
Informe Nº: 8743290 Muestra Nº: Código Web: 53509324010546

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 14/02/2024 Inicio Ensayo: 14/02/2024 Fin Ensayo: 19/02/2024 Emisión: 20/02/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%8.79 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%78.3 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.070 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%29.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo12 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%14.9 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8743290



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (21-febrero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 21/02/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24012664*
Informe Nº: 8764470 Muestra Nº: Código Web: 53691024012664

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 21/02/2024 Inicio Ensayo: 21/02/2024 Fin Ensayo: 29/02/2024 Emisión: 29/02/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%11.6 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%88.9 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.48 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%39.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo19 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.0 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8764470



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(21-febrero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 21/02/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24012665*
Informe Nº: 8764480 Muestra Nº: Código Web: 53691124012665

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 21/02/2024 Inicio Ensayo: 21/02/2024 Fin Ensayo: 29/02/2024 Emisión: 29/02/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%9.09 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%45.4 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.088 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%21.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo11 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.4 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.2 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 1

Informe Nº: 8764480



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(28-febrero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 28/02/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24014434*
Informe Nº: 8782170 Muestra Nº: Código Web: 53852924014434

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 28/02/2024 Inicio Ensayo: 28/02/2024 Fin Ensayo: 04/03/2024 Emisión: 05/03/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%15.4 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%83.9 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%2.80 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%39.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo20 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%14.0 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº: 8782170



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(28-febrero)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 28/02/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24014435*
Informe Nº: 8782180 Muestra Nº: Código Web: 53853024014435

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 28/02/2024 Inicio Ensayo: 28/02/2024 Fin Ensayo: 04/03/2024 Emisión: 05/03/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%10.5 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%31.2 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.13 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%19.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo12 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.8 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº: 8782180



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (6-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 06/03/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24016208*
Informe Nº: 8799910 Muestra Nº: Código Web: 54028024016208

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 06/03/2024 Inicio Ensayo: 06/03/2024 Fin Ensayo: 13/03/2024 Emisión: 14/03/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%11.8 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%90.5 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%3.43 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%36.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo15 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.5 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS6.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº: 8799910



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(6-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 06/03/2024  10:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24016209*
Informe Nº: 8799920 Muestra Nº: Código Web: 54028124016209

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 06/03/2024 Inicio Ensayo: 06/03/2024 Fin Ensayo: 13/03/2024 Emisión: 14/03/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%10.3 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%25.9 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.12 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%17.2 mg/L Nitrógeno total

Cálculo11 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.2 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS6.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado:

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº: 8799920



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (13-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 13/03/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24018291*
Informe Nº: 8820740 Muestra Nº: Código Web: 54225024018291

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 13/03/2024 Inicio Ensayo: 13/03/2024 Fin Ensayo: 22/03/2024 Emisión: 26/03/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%12.9 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%98.9 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%4.32 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%41.5 mg/L Nitrógeno total

Cálculo18 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%18.9 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS7.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8820740



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 8820740



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (13-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 13/03/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24018292*
Informe Nº: 8820750 Muestra Nº: Código Web: 54225124018292

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 13/03/2024 Inicio Ensayo: 13/03/2024 Fin Ensayo: 22/03/2024 Emisión: 26/03/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%8.05 mg/L Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%13.9 mg/L Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.62 mg/L Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%12.0 mg/L Nitrógeno total

Cálculo8.4 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%14.9 mg/L Ortofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8820750



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 8820750



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(20-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 20/03/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24020346*
Informe Nº: 8841300 Muestra Nº: Código Web: 54384424020346

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 20/03/2024 Inicio Ensayo: 20/03/2024 Fin Ensayo: 03/04/2024 Emisión: 04/04/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%3.66 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%122 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%3.62 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%38.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo9.3 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%18.2 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS7.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº: 8841300



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 8841300



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (20-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 20/03/2024  10:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24020347*
Informe Nº: 8841310 Muestra Nº: Código Web: 54384524020347

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 20/03/2024 Inicio Ensayo: 20/03/2024 Fin Ensayo: 03/04/2024 Emisión: 04/04/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.60 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%67.3 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.18 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%18.6 mg/LNitrógeno total

Cálculo3.3 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%17.8 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS7.2 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº: 8841310



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 8841310



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(27-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 27/03/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24022298*
Informe Nº: 8860820 Muestra Nº: Código Web: 54564524022298

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 27/03/2024 Inicio Ensayo: 27/03/2024 Fin Ensayo: 11/04/2024 Emisión: 11/04/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.81 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%113 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.16 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%32.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo6.1 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.0 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS6.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº: 8860820



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 8860820



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (27-marzo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 27/03/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24022299*
Informe Nº: 8860830 Muestra Nº: Código Web: 54564624022299

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 27/03/2024 Inicio Ensayo: 27/03/2024 Fin Ensayo: 11/04/2024 Emisión: 11/04/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.14 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%20.5 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.60 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%6.40 mg/LNitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.4 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS6.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº: 8860830



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 8860830



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (3-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 03/04/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24023062*
Informe Nº: 8868460 Muestra Nº: Código Web: 54631924023062

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 04/04/2024 Inicio Ensayo: 03/04/2024 Fin Ensayo: 11/04/2024 Emisión: 11/04/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.14 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%180 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.69 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%48.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo6.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%16.0 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS8.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8868460



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 8868460



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENACINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(3-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 03/04/2024  10:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24023063*
Informe Nº: 8868470 Muestra Nº: Código Web: 54632024023063

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 04/04/2024 Inicio Ensayo: 03/04/2024 Fin Ensayo: 11/04/2024 Emisión: 11/04/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.09 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%102 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.12 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%28.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo4.9 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.9 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS9.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº: 8868470



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 8868470



INFORME DE ENSAYO

Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (10-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 10/04/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24024990*
Informe Nº: 8887740 Muestra Nº: Código Web: 54810524024990

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 10/04/2024 Inicio Ensayo: 10/04/2024 Fin Ensayo: 24/04/2024 Emisión: 25/04/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.65 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%161 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.99 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%43.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo6.3 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.6 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

Informe Nº: 8887740
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El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

Informe Nº: 8887740
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INFORME DE ENSAYO

Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(10-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 10/04/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24024991*
Informe Nº: 8887750 Muestra Nº: Código Web: 54810624024991

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 10/04/2024 Inicio Ensayo: 10/04/2024 Fin Ensayo: 24/04/2024 Emisión: 25/04/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%13.0 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.050 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%22.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo19 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.8 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

Informe Nº: 8887750
1 / 2



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

Informe Nº: 8887750
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Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (17-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 17/04/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 8907370 Muestra Nº: Código Web: 54999824026952

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 17/04/2024 Inicio Ensayo: 17/04/2024 Fin Ensayo: 24/04/2024 Emisión: 28/05/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.07 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%176 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.11 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%46.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo5.9 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.1 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

8907370



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 8907370



INFORME DE ENSAYO

Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(17-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 17/04/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24026953*
Informe Nº: 8907380 Muestra Nº: Código Web: 54999924026953

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 17/04/2024 Inicio Ensayo: 17/04/2024 Fin Ensayo: 24/04/2024 Emisión: 25/04/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%123 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.030 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%30.8 mg/LNitrógeno total

Cálculo3.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.1 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.4 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

Informe Nº: 8907380
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El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

Informe Nº: 8907380
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INFORME DE ENSAYO

Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (24-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 24/04/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24028734*
Informe Nº: 8925190 Muestra Nº: Código Web: 55180424028734

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 24/04/2024 Inicio Ensayo: 24/04/2024 Fin Ensayo: 07/05/2024 Emisión: 07/05/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.83 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%108 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.22 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%31.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo6.2 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%8.92 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

Informe Nº: 8925190
1 / 2



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

Informe Nº: 8925190
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INFORME DE ENSAYO

Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (24-abril)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 24/04/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24028735*
Informe Nº: 8925200 Muestra Nº: Código Web: 55180524028735

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 24/04/2024 Inicio Ensayo: 24/04/2024 Fin Ensayo: 07/05/2024 Emisión: 07/05/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%92.2 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.014 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%24.6 mg/LNitrógeno total

Cálculo2.2 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.4 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

Informe Nº: 8925200
1 / 2



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

Informe Nº: 8925200
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INFORME DE ENSAYO

Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (2-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 02/05/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24030978*
Informe Nº: 8947630 Muestra Nº: Código Web: 55395524030978

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 02/05/2024 Inicio Ensayo: 02/05/2024 Fin Ensayo: 14/05/2024 Emisión: 14/05/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.74 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%68.3 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.52 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%20.5 mg/LNitrógeno total

Cálculo4.9 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%6.56 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

Informe Nº: 8947630
1 / 2



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

Informe Nº: 8947630
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INFORME DE ENSAYO

Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.es

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (2-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 02/05/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA *24030979*
Informe Nº: 8947640 Muestra Nº: Código Web: 55395624030979

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 02/05/2024 Inicio Ensayo: 02/05/2024 Fin Ensayo: 14/05/2024 Emisión: 14/05/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%2.32 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%14.7 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.34 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%7.40 mg/LNitrógeno total

Cálculo4.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%8.43 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.4 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

Informe Nº: 8947640
1 / 2



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes 

que lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

Informe Nº: 8947640
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Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (8-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 08/05/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 8961130 Muestra Nº: Código Web: 55527224032327

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 08/05/2024 Inicio Ensayo: 08/05/2024 Fin Ensayo: 17/05/2024 Emisión: 23/05/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.29 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%123 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.40 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%34.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo6.1 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%10.8 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

8961130



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 8961130



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (8-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 08/05/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 8961140 Muestra Nº: Código Web: 55527324032328

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 08/05/2024 Inicio Ensayo: 08/05/2024 Fin Ensayo: 17/05/2024 Emisión: 23/05/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%59.3 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.65 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%17.6 mg/LNitrógeno total

Cálculo4.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%10.4 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.9 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

8961140



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

2 / 2

Informe Nº: 8961140



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (15-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 15/05/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 8981350 Muestra Nº: Código Web: 55719424034349

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 15/05/2024 Inicio Ensayo: 15/05/2024 Fin Ensayo: 27/05/2024 Emisión: 27/05/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.32 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%71.7 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.27 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%21.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo4.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%7.73 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

8981350



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

2 / 2

Informe Nº: 8981350



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (15-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 15/05/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 8981360 Muestra Nº: Código Web: 55719524034350

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 15/05/2024 Inicio Ensayo: 15/05/2024 Fin Ensayo: 27/05/2024 Emisión: 27/05/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%2.20 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%4.77 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.14 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%3.80 mg/LNitrógeno total

Cálculo2.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%9.11 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

8981360



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 8981360



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (22-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 22/05/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9002880 Muestra Nº: Código Web: 55932024036502

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 22/05/2024 Inicio Ensayo: 22/05/2024 Fin Ensayo: 27/05/2024 Emisión: 28/05/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.36 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%88.1 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.35 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%27.5 mg/LNitrógeno total

Cálculo7.4 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%8.16 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9002880



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9002880



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (22-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 22/05/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9002890 Muestra Nº: Código Web: 55932124036503

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 22/05/2024 Inicio Ensayo: 22/05/2024 Fin Ensayo: 27/05/2024 Emisión: 28/05/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.12 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%25.0 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.51 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%7.60 mg/LNitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%9.69 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9002890



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9002890



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(30-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 30/05/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9030780 Muestra Nº: Código Web: 56179524039290

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 30/05/2024 Inicio Ensayo: 30/05/2024 Fin Ensayo: 11/06/2024 Emisión: 13/06/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.30 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%118 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.34 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%33.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo6.2 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.3 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.9 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9030780



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9030780



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(30-mayo)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 30/05/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9030790 Muestra Nº: Código Web: 56179624039291

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 30/05/2024 Inicio Ensayo: 30/05/2024 Fin Ensayo: 11/06/2024 Emisión: 13/06/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%70.4 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.014 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%19.6 mg/LNitrógeno total

Cálculo3.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.5 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9030790



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9030790



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (5-junio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 05/06/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9046830 Muestra Nº: Código Web: 56326024040895

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 05/06/2024 Inicio Ensayo: 05/06/2024 Fin Ensayo: 15/06/2024 Emisión: 18/06/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.40 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%120 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.85 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%33.5 mg/LNitrógeno total

Cálculo6.1 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.7 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.1 mg/L*Fósforo

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9046830



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (5-junio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 05/06/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9046840 Muestra Nº: Código Web: 56326124040896

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 05/06/2024 Inicio Ensayo: 05/06/2024 Fin Ensayo: 15/06/2024 Emisión: 18/06/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%82.5 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.013 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%22.4 mg/LNitrógeno total

Cálculo3.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.6 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.2 mg/L*Fósforo

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9046840



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(12-junio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 12/06/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9072510 Muestra Nº: Código Web: 56512624043463

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 12/06/2024 Inicio Ensayo: 12/06/2024 Fin Ensayo: 20/06/2024 Emisión: 25/06/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%14.5 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%56.7 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica>6.00 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%40.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo17 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%9.75 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

Para el calculo de NKT calculo se utilizado el resultado orientativo de nitritos de 34.0 mg/L.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Isabel Marzo

Técnico de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9072510



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9072510



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (12-junio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 12/06/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9072520 Muestra Nº: Código Web: 56512724043464

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 12/06/2024 Inicio Ensayo: 12/06/2024 Fin Ensayo: 20/06/2024 Emisión: 21/06/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%61.4 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.029 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%16.4 mg/LNitrógeno total

Cálculo2.5 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%9.05 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.2 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9072520



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9072520



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (19-junio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 19/06/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9095920 Muestra Nº: Código Web: 56740124045804

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 19/06/2024 Inicio Ensayo: 19/06/2024 Fin Ensayo: 25/06/2024 Emisión: 26/06/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%4.69 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%88.7 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.15 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%32.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo12 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%10.5 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Isabel Marzo

Técnico de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9095920



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9095920



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (19-junio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 19/06/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9095930 Muestra Nº: Código Web: 56740224045805

Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 19/06/2024 Inicio Ensayo: 19/06/2024 Fin Ensayo: 25/06/2024 Emisión: 26/06/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.054 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%61.5 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.020 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%17.8 mg/LNitrógeno total

Cálculo3.9 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%10.6 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Isabel Marzo

Técnico de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9095930



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9095930



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (26-junio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 26/06/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9119240 Muestra Nº: Código Web: 56960724048136

*24048136*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 26/06/2024 Inicio Ensayo: 26/06/2024 Fin Ensayo: 11/07/2024 Emisión: 19/07/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.17 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%107 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.27 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%28.5 mg/LNitrógeno total

Cálculo4.2 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.9 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Isabel Marzo

Técnico de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9119240



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9119240



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (26-junio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 26/06/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9119250 Muestra Nº: Código Web: 56960824048137

*24048137*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 26/06/2024 Inicio Ensayo: 26/06/2024 Fin Ensayo: 11/07/2024 Emisión: 11/07/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%53.9 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.053 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%13.8 mg/LNitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.2 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Almudena Martínez

Responsable de Departamento

FISICOQUÍMICO GENERAL
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9119250



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9119250



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (3-julio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 03/07/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9138640 Muestra Nº: Código Web: 57148724050076

*24050076*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 03/07/2024 Inicio Ensayo: 03/07/2024 Fin Ensayo: 11/07/2024 Emisión: 19/07/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.18 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%98.8 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.20 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%27.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo4.6 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.5 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Isabel Marzo

Técnico de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9138640



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9138640



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (3-julio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 03/07/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9138650 Muestra Nº: Código Web: 57148824050077

*24050077*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 03/07/2024 Inicio Ensayo: 03/07/2024 Fin Ensayo: 11/07/2024 Emisión: 19/07/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%51.4 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.017 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%13.8 mg/LNitrógeno total

Cálculo2.2 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.2 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Isabel Marzo

Técnico de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9138650



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9138650



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (17-julio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 17/07/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9172560 Muestra Nº: Código Web: 57438824053465

*24053465*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 17/07/2024 Inicio Ensayo: 17/07/2024 Fin Ensayo: 25/07/2024 Emisión: 29/07/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.32 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%98.9 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.34 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%29.5 mg/LNitrógeno total

Cálculo7.1 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.1 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9172560



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9172560



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(17-julio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 17/07/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9172570 Muestra Nº: Código Web: 57438924053466

*24053466*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 17/07/2024 Inicio Ensayo: 17/07/2024 Fin Ensayo: 24/07/2024 Emisión: 29/07/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%50.6 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica<0.010 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%14.2 mg/LNitrógeno total

Cálculo2.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%13.3 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9172570



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9172570



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(24-julio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 24/07/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9191190 Muestra Nº: Código Web: 57611224055328

*24055328*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 24/07/2024 Inicio Ensayo: 24/07/2024 Fin Ensayo: 05/08/2024 Emisión: 06/08/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.42 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%95.7 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.40 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%26.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo4.3 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.4 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.4 mg/L*Fósforo

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

1 / 1

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9191190



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(24-julio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 24/07/2024  10:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9191200 Muestra Nº: Código Web: 57611324055329

*24055329*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 24/07/2024 Inicio Ensayo: 24/07/2024 Fin Ensayo: 05/08/2024 Emisión: 05/08/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.41 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%15.8 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.016 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%5.80 mg/LNitrógeno total

Cálculo2.2 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.1 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9191200



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

2 / 2

Informe Nº: 9191200



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(31-julio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 31/07/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9204910 Muestra Nº: Código Web: 57718724056700

*24056700*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 31/07/2024 Inicio Ensayo: 31/07/2024 Fin Ensayo: 07/08/2024 Emisión: 09/08/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.26 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%98.2 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.32 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%27.5 mg/LNitrógeno total

Cálculo5.2 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.5 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.2 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9204910



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

2 / 2

Informe Nº: 9204910



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(31-julio)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 31/07/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9204920 Muestra Nº: Código Web: 57718824056701

*24056701*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 31/07/2024 Inicio Ensayo: 31/07/2024 Fin Ensayo: 05/08/2024 Emisión: 05/08/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%59.8 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.017 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%15.6 mg/LNitrógeno total

Cálculo2.1 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.0 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS4.2 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9204920



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

2 / 2

Informe Nº: 9204920



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(8-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 08/08/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9230160 Muestra Nº: Código Web: 57936624059225

*24059225*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 08/08/2024 Inicio Ensayo: 08/08/2024 Fin Ensayo: 27/08/2024 Emisión: 03/09/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.050 mg/L*Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%78.2 mg/L*Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.98 mg/L*Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%23.5 mg/LNitrógeno total

Cálculo5.5 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%10.6 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

Los resultados de amonio, nitrito y nitrato deben considerarse orientativos.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9230160



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

2 / 2

Informe Nº: 9230160



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (8-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 08/08/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9230170 Muestra Nº: Código Web: 57936724059226

*24059226*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 08/08/2024 Inicio Ensayo: 08/08/2024 Fin Ensayo: 22/08/2024 Emisión: 03/09/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.051 mg/L*Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%44.2 mg/L*Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.011 mg/L*Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%11.6 mg/LNitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.6 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

Los resultados de amonio, nitrito y nitrato deben considerarse orientativos.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9230170



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

2 / 2

Informe Nº: 9230170



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (14-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 14/08/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9243110 Muestra Nº: Código Web: 58046724060520

*24060520*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 14/08/2024 Inicio Ensayo: 14/08/2024 Fin Ensayo: 27/08/2024 Emisión: 03/09/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.58 mg/L*Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%61.7 mg/L*Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.25 mg/L*Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%18.5 mg/LNitrógeno total

Cálculo4.2 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.3 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

Los resultados de amonio, nitrito y nitrato deben considerarse orientativos.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9243110



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

2 / 2

Informe Nº: 9243110



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (14-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 14/08/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9243120 Muestra Nº: Código Web: 58046824060521

*24060521*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 14/08/2024 Inicio Ensayo: 14/08/2024 Fin Ensayo: 22/08/2024 Emisión: 03/09/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.33 mg/L*Amonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica36%0.11 mg/L*Nitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.12 mg/L*Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%1.40 mg/LNitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%9.72 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.6 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

Los resultados de amonio, nitrito y nitrato deben considerarse orientativos.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9243120



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.

2 / 2

Informe Nº: 9243120



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (21-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 21/08/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9253350 Muestra Nº: Código Web: 58138724061544

*24061544*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 21/08/2024 Inicio Ensayo: 21/08/2024 Fin Ensayo: 02/09/2024 Emisión: 03/09/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.42 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%41.8 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.26 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%13.2 mg/LNitrógeno total

Cálculo3.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%10.2 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9253350



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9253350



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(21-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 21/08/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9253360 Muestra Nº: Código Web: 58138824061545

*24061545*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 21/08/2024 Inicio Ensayo: 21/08/2024 Fin Ensayo: 02/09/2024 Emisión: 03/09/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%5.10 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica36%0.52 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.024 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%7.00 mg/LNitrógeno total

Cálculo6.9 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%14.6 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9253360



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9253360



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (28-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 28/08/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9272360 Muestra Nº: Código Web: 58314124063445

*24063445*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 28/08/2024 Inicio Ensayo: 28/08/2024 Fin Ensayo: 12/09/2024 Emisión: 12/09/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.13 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%71.2 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.52 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%23.5 mg/LNitrógeno total

Cálculo7.3 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%11.3 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9272360



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9272360



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (28-agosto)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 28/08/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9272370 Muestra Nº: Código Web: 58314224063446

*24063446*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 28/08/2024 Inicio Ensayo: 28/08/2024 Fin Ensayo: 12/09/2024 Emisión: 12/09/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%50.0 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.014 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%13.2 mg/LNitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%12.0 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9272370



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9272370



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (4-septiembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 04/09/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9290060 Muestra Nº: Código Web: 58474824065215

*24065215*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 04/09/2024 Inicio Ensayo: 04/09/2024 Fin Ensayo: 10/09/2024 Emisión: 10/09/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.18 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%60.5 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.15 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%16.8 mg/LNitrógeno total

Cálculo3.1 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%6.78 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9290060



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9290060



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (4-septiembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 04/09/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9290070 Muestra Nº: Código Web: 58474924065216

*24065216*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 04/09/2024 Inicio Ensayo: 04/09/2024 Fin Ensayo: 10/09/2024 Emisión: 10/09/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.91 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica36%0.48 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica42%0.052 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%2.80 mg/LNitrógeno total

Cálculo2.7 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%5.95 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.1 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9290070



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9290070



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (11-septiembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 11/09/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9300230 Muestra Nº: Código Web: 58563324066232

*24066232*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 06/09/2024 Inicio Ensayo: 11/09/2024 Fin Ensayo: 20/09/2024 Emisión: 20/09/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.33 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%68.8 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.55 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%21.5 mg/LNitrógeno total

Cálculo5.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%8.74 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.9 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9300230



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9300230



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (11-septiembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 11/09/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9300240 Muestra Nº: Código Web: 58563424066233

*24066233*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 06/09/2024 Inicio Ensayo: 11/09/2024 Fin Ensayo: 20/09/2024 Emisión: 20/09/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%44.2 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.23 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%12.6 mg/LNitrógeno total

Cálculo2.5 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%8.98 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Nuria Estrada

Técnico de Departamento

FISICOQUÍMICO METALES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9300240



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9300240



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (18-septiembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 18/09/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9326410 Muestra Nº: Código Web: 58817124068849

*24068849*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 18/09/2024 Inicio Ensayo: 18/09/2024 Fin Ensayo: 26/09/2024 Emisión: 04/10/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.27 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%69.3 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.98 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%22.0 mg/LNitrógeno total

Cálculo6.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%8.74 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9326410



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9326410



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(18-septiembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 18/09/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9326420 Muestra Nº: Código Web: 58817224068850

*24068850*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 18/09/2024 Inicio Ensayo: 18/09/2024 Fin Ensayo: 24/09/2024 Emisión: 25/09/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%51.2 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.10 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%14.2 mg/LNitrógeno total

Cálculo2.6 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%10.2 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.7 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Isabel Marzo

Técnico de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9326420



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9326420



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (25-septiembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 25/09/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9345810 Muestra Nº: Código Web: 58998824070788

*24070788*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 25/09/2024 Inicio Ensayo: 25/09/2024 Fin Ensayo: 09/10/2024 Emisión: 10/10/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%12.0 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%3.85 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%4.10 mg/LNitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%6.07 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9345810



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9345810



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (25-septiembre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 25/09/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9345820 Muestra Nº: Código Web: 58998924070789

*24070789*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 25/09/2024 Inicio Ensayo: 25/09/2024 Fin Ensayo: 09/10/2024 Emisión: 10/10/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica<0.050 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%3.54 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.52 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%1.40 mg/LNitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%6.10 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9345820



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9345820



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(2-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 02/10/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9362080 Muestra Nº: Código Web: 59152324072415

*24072415*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 03/10/2024 Inicio Ensayo: 03/10/2024 Fin Ensayo: 09/10/2024 Emisión: 10/10/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%5.49 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%20.4 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.99 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%7.30 mg/LNitrógeno total

Cálculo2.4 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%8.00 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.9 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9362080



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9362080



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (2-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 02/10/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9362090 Muestra Nº: Código Web: 59152424072416

*24072416*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 03/10/2024 Inicio Ensayo: 03/10/2024 Fin Ensayo: 09/10/2024 Emisión: 10/10/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%8.58 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica36%0.12 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica<0.010 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%9.00 mg/LNitrógeno total

Cálculo9.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%15.0 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS5.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9362090



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9362090



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(9-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 09/10/2024  11:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9385420 Muestra Nº: Código Web: 59364824074749

*24074749*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 09/10/2024 Inicio Ensayo: 09/10/2024 Fin Ensayo: 16/10/2024 Emisión: 17/10/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%2.65 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%47.4 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.92 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%17.8 mg/LNitrógeno total

Cálculo6.8 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%7.30 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS2.8 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9385420



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9385420



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (9-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 09/10/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9385430 Muestra Nº: Código Web: 59364924074750

*24074750*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 09/10/2024 Inicio Ensayo: 09/10/2024 Fin Ensayo: 16/10/2024 Emisión: 17/10/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%3.88 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica<0.10 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica<0.010 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%4.90 mg/LNitrógeno total

Cálculo4.9 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%10.4 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9385430



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9385430



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (16-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 16/10/2024  11:30:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9408770 Muestra Nº: Código Web: 59579024077083

*24077083*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 16/10/2024 Inicio Ensayo: 16/10/2024 Fin Ensayo: 26/10/2024 Emisión: 31/10/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%10.0 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%42.7 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica<0.10 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%26.2 mg/LNitrógeno total

Cálculo17 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%7.40 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.3 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9408770



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9408770



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (16-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 16/10/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20002

Información CNTA

Informe Nº: 9408780 Muestra Nº: Código Web: 59579124077084

*24077084*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 16/10/2024 Inicio Ensayo: 16/10/2024 Fin Ensayo: 25/10/2024 Emisión: 25/10/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%6.85 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica<0.10 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica<0.010 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%6.00 mg/LNitrógeno total

Cálculo6.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%20.0 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS8.2 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9408780



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9408780



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo(23-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 23/10/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9428000 Muestra Nº: Código Web: 59760924079004

*24079004*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 23/10/2024 Inicio Ensayo: 23/10/2024 Fin Ensayo: 05/11/2024 Emisión: 06/11/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%1.03 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%114 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.41 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%30.5 mg/LNitrógeno total

Cálculo4.3 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%8.80 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS3.0 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9428000



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9428000



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo (23-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 23/10/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9428010 Muestra Nº: Código Web: 59761024079005

*24079005*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 23/10/2024 Inicio Ensayo: 23/10/2024 Fin Ensayo: 05/11/2024 Emisión: 06/11/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica28%0.060 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%11.7 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%0.52 mg/LNitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%3.90 mg/LNitrógeno total

Cálculo<2.0 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%4.32 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS1.4 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9428010



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9428010



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Pre-Cintruénigo (30-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 30/10/2024  11:00:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9447770 Muestra Nº: Código Web: 60020224080979

*24080979*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 30/10/2024 Inicio Ensayo: 30/10/2024 Fin Ensayo: 20/11/2024 Emisión: 29/11/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%4.46 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%19.0 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica>0.60 mg/L*Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%13.9 mg/LNitrógeno total

Cálculo9.6 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%1.69 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS0.77 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

El resultado orientativo de nitritos medido por Cromatografía Iónica es de 5.28 mg/L

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES
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Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9447770



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9447770



Centro Nacional de Tecnología

y Seguridad Alimentaria

Carretera NA-134 km 53

31570 San Adrián. NAVARRA

T. +34 948 670 159

www.cnta.esINFORME DE ENSAYO

Información CLIENTE

Empresa: GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

NIF: A31112501

Dirección: C/PADRE ADOAIN, 219 BAJO. 31015, PAMPLONA, NAVARRA

Muestra: EDARS ALHAMA

Formato: 2 L

Clave: Post-Cintruénigo(30-octubre)

Biocida: Ninguno

Neutralizante: Ninguno

Fecha de muestreo: 30/10/2024  10:30:00

Nº de pedido: HID24/20.002

Información CNTA

Informe Nº: 9447780 Muestra Nº: Código Web: 60020324080980

*24080980*
Producto: Agua continental no tratada

Recepción: 30/10/2024 Inicio Ensayo: 30/10/2024 Fin Ensayo: 22/11/2024 Emisión: 22/11/2024

Departamento: AGUAS Y ENVASES

Contacto: Jorge Lorenzo e-mail: jlorenzo@cnta.es

FECHAS:

DETERMINACIÓN RESULTADO INCERT. MÉTODO/TÉCNICA

RESULTADOS

ME.Q.131 Cromatografía iónica20%5.43 mg/LAmonio

ME.Q.96 Cromatografía iónica10%15.9 mg/LNitratos

ME.Q.96 Cromatografía iónica37%1.21 mg/L*Nitritos

ME.E.32 Espectrofot. UV-Vis20%10.6 mg/LNitrógeno total

Cálculo6.6 mg/L*Nitrógeno Kjeldahl Total

ME.Q.76 Espectrofot. UV-Vis20%4.23 mg/LOrtofosfato en aguas

ME.Q.138 ICP-MS1.5 mg/L*Fósforo

OBSERVACIONES: La determinación de metales se ha realizado sobre muestra filtrada a través de filtro de 0.45 µm.  Los resultados 

corresponden a metal disuelto.

* Las opiniones e interpretaciones incluidas en las observaciones, están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Firma técnico autorizado: Jorge Lorenzo

Responsable de Departamento

AGUAS Y ENVASES

1 / 2

Informe Nº:
* Los ensayos marcados 

no están amparados por la

acreditación ENAC

9447780



El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente. Esta información no está cubierta por la acreditación. 

La muestra fue facilitada por el propio cliente, salvo indicación expresa en contra. 

El análisis sólo da fe de la muestra analizada tal y como se recibió. 

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora. 

La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada (95% confianza, k=2) en los campos que aplique y a disposición de los clientes que 

lo soliciten. 

La indicación del símbolo “<” delante del resultado emitido, implica que es inferior al límite de cuantificación del método.

Los análisis incluidos en este informe han sido realizados en el laboratorio CNTA-San Adrián.
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Informe Nº: 9447780
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